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Structural engineers need to be aware of fire safety orders and requirements
when working with industrial construction. Industrial buildings are often de-
signed using steel frame structures so fire design of structural steel is an im-
portant part of structural design.
Goal of Bachelor’s Thesis was to create instructions of fire design of industrial
buildings. Structural fire design regarding fire partitioning and supporting struc-
tures was examined. The scope of supporting structures was defined to steel
structures.
Fire orders of industrial construction based on The National Building Code of
Finland and some other standards were gathered to the instructions. Basic re-
quirements of fire partitioning were gathered. Main principles about fire design
of steel structures were considered and some valid info about fire protection
products was gathered. Also fire design calculations were made for steel struc-
tures of an example case and received results were compared to table design
results.
The fire design instructions were created as a result of this Bachelor’s Thesis.
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71 JOHDANTO
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda ohje rakennesuunnittelijoille teollisuuskoh-
teiden palosuunnitteluun. Ohje rajataan käsittelemään teollisuusrakennusten
rakenteellista paloturvallisuutta palo-osastoinnin ja kantavien rakenteiden osal-
ta. Kantavien rakenteiden osalta käsittely rajataan teräsrakenteisiin.
Tavoitteena on laatia helppokäyttöinen ja selkeä ohjedokumentti, jota voidaan
hyödyntää suunnittelutyössä nopeassa tiedonhaussa. Suomen rakentamismää-
räyskokoelman E1- ja E2-osien pohjalta kootaan tiivis yhteenveto tuotanto- ja
varastorakennusten rakenteita koskevista palomääräyksistä. Lisäksi käydään
läpi joitakin erityistiloja koskevia määräyksiä. Ohjeeseen kootaan teollisuusra-
kennusten paloluokan sekä kantavien ja osastoivien rakennusosien luokkavaa-
timusten määrittämiseen tarvittavat tiedot ja ohjeet. Osastoinnin toteutuksesta
kootaan yksinkertaiset taulukot ja listat, joiden avulla saadaan arvioitua vaadit-
tavien osastoivien rakenteiden oleellisia vaatimuksia.
Lisäksi opinnäytetyössä perehdytään kantavien teräsrakenteiden palomitoituk-
seen ja ohjeeseen kirjataan yksinkertainen ohjeistus tähän liittyen. Esimerkki-
kohteen teräsrakenteet palomitoitetaan ja saatuja tuloksia verrataan aiemmin
tehtyyn taulukkomitoitukseen. Mitoitus tehdään standardipaloon perustuvalla
yksinkertaisella laskennalla Eurokoodi 3:n mukaan. Tavoitteena on saada selvil-
le, saavutetaanko Eurokoodi 3 mukaisella yksinkertaisella mitoituksella oleellisia
säästöjä palosuojauksessa taulukkomitoitukseen verrattuna. Lisäksi esimerkki-
kohteen perusteella pyritään selvittämään tehokkain tapa palomitoituksen te-
kemiseen.
Opinnäytetyössä kootaan muutamista käytettävissä olevista palosuojamenetel-
mistä ja materiaaleista tietoja, joiden perusteella voidaan helpottaa teräsraken-
teiden suojaustavan valintaa. Lisäksi laaditaan mallipalosuojausdetaljeita, joissa
esitetään perusratkaisut teräsrakenteiden palosuojauksesta. Esimerkkidetaljeja
voidaan jatkossa hyödyntää teollisuuskohteiden rakenteiden palosuojauksen
suunnittelussa.
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Palosuunnittelun tarkoituksena on toteuttaa rakennuksen paloturvallisuuden
oleelliset vaatimukset. Seuraavassa on lueteltu nämä vaatimukset:
- Kantavien rakenteiden on kestettävä palossa sortumatta niille asetetun
vähimmäisajan.
- Palon ja savun leviämistä rakennuksessa on rajoitettava osastoivin ra-
kennusosin.
- Palon leviäminen muihin lähellä oleviin rakennuksiin on oltava rajoitettua.
- Henkilöiden poistuminen palavasta rakennuksesta tulee olla turvattua.
- Pelastushenkilöstön turvallisuus täytyy ottaa huomioon. (1, s. 4.)
Suomessa paloturvallista rakentamista ohjaavat säännökset ja määräykset on
koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Rakenteellista paloturvallisuut-
ta käsitellään rakentamismääräyskokoelman E-osissa. Osa E1 koskee yleisesti
kaikkia uudisrakennuksia ja siinä on annettu sekä velvoittavia määräyksiä että
ohjeita, jotka sisältävät hyväksyttyjä ratkaisuja. Osassa E2 käsitellään tuotanto-
ja varastorakennusten rakenteellista paloturvallisuutta. E2:ssa on annettu pel-
kästään ohjeita, mutta käytännössä E2:n ohjeet ovat aina velvoittavia. Raken-
tamismääräyskokoelman lisäksi muissa standardeissa ja ohjeissa on esitetty
teollisuusrakennusten erityistilojen paloturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määrä-
yksiä. Näistä oleellisimpia ovat suurjännitesähköasennuksia käsittelevä SFS
6001 sekä LVI-laitteistoja ja -tiloja käsittelevä Suomen rakentamismääräysko-
koelman E7-osa. (2; 3, s. 1; 4, s. 2.)
Määräyksissä esitetään vaatimukset rakenteiden kantavuudelle (R), tiiveydelle
(E) ja eristävyydelle (I). Lisäksi käytetään myös merkintää M palomuureille eli
rakenteille, joille on annettu iskunkestävyysvaatimus. Näiden rakenteiden on
estettävä palon leviäminen toiselle puolelle sekä kestettävä liittyvien rakennus-
ten tai niiden osien sortumisen. Kirjainyhdistelmän perässä esitetään minuuttei-
na aika, kuinka kauan kyseessä olevan rakenteen tulee kestää paloa. Ajan las-
keminen alkaa lieskahduksesta. Osastoivuus- ja kantavuusvaatimusten lisäksi
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määräyksissä on annettu vaatimuksia rakenteissa käytetyille rakennustarvikkeil-
le sekä pintojen materiaaleille. (3, s. 2; 1, s. 30.)
2.1 Tarvittavat lähtötiedot
Rakennuksen palosuunnittelun kannalta olennaisia lähtötietoja ovat rakennuk-
sen palovaarallisuusluokka, suojaustaso, kerrosluku, palokuormat, korkeus,
pinta-ala, henkilömäärä sekä tilojen käyttötavat ja toiminnot. Niiden perusteella
saadaan määritettyä rakennuksen paloluokka ja kantavien sekä osastoivien
rakenteiden luokkavaatimukset. (3, s. 1 - 10.)
2.1.1 Palovaarallisuusluokka
Palovaarallisuusluokalla kuvataan rakennuksen mahdollista palo- ja räjähdys-
vaaraa. Teollisuusrakennuksissa tuotanto ja varastointi jaetaan palovaaralli-
suusluokkiin 1 ja 2. Rakennuksen päätoiminta määrittää palovaarallisuusluokan.
Palovaarallisuusluokka vaikuttaa rakennuksen paloluokkaan sekä kantavien ja
osastoivien rakenteiden luokkavaatimuksiin. Eri palo-osastojen toimintoja voi-
daan käsitellä joissakin tapauksissa eri palovaarallisuusluokkiin kuuluvina. (4, s.
2.)
Palovaarallisuusluokkaan 1 luokitellaan kuuluvaksi toiminnat, joihin liittyy vähäi-
nen tai kohtuullinen palovaara. Tällaisia ovat toiminnat, joissa
- esiintyy vähäisessä määrin palovaaraa säteilylämpöä, valokaarta tai
avointa liekkiä käyttäen, käsiteltäessä aineita jähmeässä tai sulassa
olomuodossa
- kerrallaan käsiteltävien raaka-aineiden määrä on pieni
- käsitellään kosteita raaka-aineita
- käsitellään aineita, joihin sisältyy rajoitettu palovaara käyttökokemuksiin
liittyvänä tai kokemusperäisesti prosessiin kuuluvana
- käsitellään tai varastoidaan palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli
55 °C
- käsitellään tai varastoidaan höyryjä tai pölyjä, jotka ovat vain rajoitetuissa
määrin palovaarallisia. (4, s. 5.)
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Esimerkkejä palovaarallisuusluokan 1 toiminnoista on esitetty taulukossa 1.
TAULUKKO 1 Esimerkkejä palovaarallisuusluokan 1 toiminnoista (4, s. 5)
Palovaarallisuusluokkaan 2 luokitellaan kuuluvaksi toiminnat, joissa voi esiintyä
räjähdysvaara tai joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara. Tällaisia ovat
esimerkiksi toiminnat, joissa
- syntyy sellaisia höyryjä tai hienojakoisia pölyjä, jotka yhdessä ilman
kanssa voivat muodostaa räjähtävän tai helposti syttyvän seoksen
- käsitellään herkästi syttyviä ja nopeasti lämpöä luovuttavia raaka-aineita,
puolivalmisteita tai valmisteita
- teollisesti käsitellään tai varastoidaan palavia nesteitä, joiden leimahdus-
piste on ≤ 50 °C ja joiden höyryt voivat muodostaa ilman kanssa palavan
seoksen
- käsitellään räjähdysaineita tai aineita, jotka voivat syttyä itsestään esi-
merkiksi ilman, veden, kitkalämmön tai tärähdyksen vaikutuksesta (4, s.
5).





























TAULUKKO 2. Esimerkkejä palovaarallisuusluokan 2 toiminnoista (4, s. 5 - 6)
2.1.2 Suojaustaso
Suojaustasolla tarkoitetaan rakennuksessa olevan ensisammutuskaluston ja
palohälytinjärjestelmän tasoa. Suojaustasoja on kolme:
- suojaustaso 1; tavanomainen tai tehostettu alkusammutuskalusto
- suojaustaso 2; paloilmoitin
- suojaustaso 3; automaattinen sammutuslaitteisto. (4, s. 2.)
Tuotanto- ja varastotilat tulee aina varustaa palonilmoitin ja/tai alkusammutus-
kalustolla. Sammutus- ja palonilmoitinkaluston tyypeistä, määrästä ja sijoittelus-
ta tulee neuvotella paikallisen paloviranomaisen kanssa. (1, s. 9.)
Suojaustasolla on joissakin tapauksissa vaikutusta suurimman sallitun palo-
osaston kokoon, osastoivien rakenteiden luokkavaatimuksiin sekä jopa raken-
nuksen paloluokkaan. Tämän takia valitsemalla parempi suojaustaso voidaan
joissakin tapauksissa laskea rakennuskustannuksia. (1, s. 9.)
Suojaustasolla 1 tavanomainen alkusammutuskalusto tarkoittaa palovaaralli-
suusluokan 1 teollisuusrakennuksen varustamista palonalkujen sammuttami-
seen suunnitelluilla käsisammuttimilla ja pikapaloposteilla. Teollisuusrakennuk-
sissa, joiden toiminnot ovat palovaarallisuusluokkaa 2, edellytetään tehostettua
Esimerkkejä palovaarallisuusluokan 2 toiminnoista:
bitumiteollisuus palavien nesteiden jalostamot
kattohuopateollisuus lastulevyteollisuus
lujitemuoviteollisuus mekaaninen puuteollisuus(käsitellään kuivaa puutavaraa)
myllyt, rehuvarastot
palavien nesteiden (leimahduspiste








alkusammutuskalustoa, joka toteutetaan tehokkaalla kaikkialle ulottuvalla palo-
postiverkolla tai kemiallisilla sammuttimilla. (1, s. 9 - 10; 4, s. 2.)
Suojaustasolla 2 rakennus tulee varustaa automaattisilla paloilmoittimilla sekä
suojaustason 1 mukaisella alkusammutuskalustolla. Suojaustason 2 rakennuk-
sissa tehokas sammutustyö on pystyttävä aloittamaan 10 minuutin kuluessa
paloilmoituksen tapahtumisesta. Yleensä tämä edellyttää, että rakennus sijait-
see korkeintaan 10 km:n etäisyydellä riittävän suuresta paloasemasta tai koh-
teessa on oma sammutusryhmä tai tehdaspalokunta. Suojaustasoa 2 edellyte-
tään rakennuksissa, joissa henkilöturvallisuutta lisää ja omaisuusvahinkoja vä-
hentää oleellisesti se, että sammutusvoimat hälytetään riittävän ajoissa ja luo-
tettavasti. (1, s. 9 - 10; 4, s. 2.)
Suojaustasolla 3 rakennus on varustettava automaattisella sammutuslaitteistolla
eli sprinklerijärjestelmällä. Kun rakennuksen käyttötapa ei salli vesisammutusta,
voidaan käyttää esimerkiksi vaahtolaitteistoa. Lisäksi suojaustason 3 rakennus
on varustettava suojaustason 1 mukaisilla käsisammuttimilla. Suojaustasoa 3
edellytetään, kun rakennuksen palotekninen luonne, suuret palo-osastot ja
omaisuusvahingot sekä henkilöturvallisuus vaativat tehokkaan automaattisen
sammutuslaitteiston. (4, s. 2.)
Lisäksi esimerkiksi kuljetuslinjat, pölyn- ja purunpoistojärjestelmien suodattimet
ja siilot sekä muut pienehköt palo- ja räjähdysvaaralliset tilat voidaan koh-
desuojata erillisellä kiinteällä sammutuslaitteistolla (4, s. 2).
2.1.3 Palokuorma
Palokuorma on yksi kantavien rakenteiden ja osastoivien rakennusosien luok-
kavaatimusten määräytymisen kriteereistä. Palokuorma on palossa vapautuvan
lämpöenergian summa, kun kaikki kyseisessä tilassa oleva palava materiaali
palaa. Mitä enemmän palotilassa on palokuormaa, sitä pidempi on palonkesto-
aika ja korkeampi palonaikainen maksimilämpötila. (5, s. 28.)
Palokuorman määrä voidaan määrittää palo-osaston käyttötavan perusteella tai
laskemalla. Palokuormaryhmät ovat
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- yli 1 200 MJ/m2
- 600 MJ/m2 - 1 200 MJ/m2
- alle 600 MJ/m2. (3, s. 4.)
Tuotanto- ja varastotilojen rakentamisessa päädytään useimmiten palokuormien
laskentaan kohdekohtaisesti, sillä palokuormien määrät vaihtelevat paljon ta-
pauskohtaisesti. Palokuorma koostuu tilan sisällä olevasta tilan irtaimistosta
sekä kantavista, jäykistävistä, osastoivista ja muista rakennusosista. Palokuor-
man tiheyden laskentaa varten tulee selvittää palo-osastossa olevien palavien
aineiden laatu ja määrä sekä palo-osaston pinta-ala. Palokuorman tiheys laske-
taan jaottelemalla palavat aineet lämpöarvojen mukaan. Kunkin ryhmän massa
kerrotaan sen lämpöarvolla, joka saadaan esimerkiksi liitteen 1 taulukosta. Kun
näin saadut tulot lasketaan yhteen, saadaan palokuorman tiheys. (6, s. 45.)
2.1.4 Muut lähtötiedot
Rakennuksen palovaarallisuusluokan, suojaustason ja palokuorman lisäksi pa-
loluokan ja rakenteiden vaatimusten määrittämiseen tarvitaan tiedot rakennuk-
sen tilojen käyttötavoista, rakennuksen kerrosluku, korkeus ja pinta-ala, raken-
nuksessa oleskelevien henkilöiden määrä. Myös kaavamääräykset tulee ottaa
huomioon. Esimerkiksi rakennus voidaan kaavassa määrätä rakennettavaksi
kiinni tontin rajaan, jolloin seurauksena voi olla palomuurivaatimuksia rakenteil-
le. (3, s. 5.)
Kerroslukuun lasketaan tavallisesti kaikki maanpinnan yläpuolella olevat kerrok-
set. Tuotanto- ja varastorakennuksin prosessitiloissa olevia koneiden ja laittei-
den hoito- ja ritilätasoja ei yleensä lasketa varsinaisiksi kerroksiksi. Lisäksi pää-
osin yksikerroksisessa teollisuusrakennuksessa saa olla toisessa kerroksessa
tiloja, joiden käyttötapa on sama kuin alemmalla kerroksella tai tilat palvelevat
rakennuksen toimintaa. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi toimisto- ja sosiaalitilat.
Toisen kerroksen kerrosala ei saa kuitenkaan olla yli 200 m2 tai yli 15 % raken-
nuksen kerrosalasta. (4, s. 3.)
Rakennuksen palotekninen korkeus on vesikaton ja julkisivupinnan leikkausvii-
van korkeus maan pinnasta. Jos rakennuksen nurkat ovat eri korkeuksilla, las-
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ketaan palotekniseksi korkeudeksi nurkkapisteiden korkeuksien keskiarvo. (6, s.
51.)
2.2 Rakennuksen paloluokka
Kaikki rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan: P1, P2 ja P3. Näistä P1 on
vaativin. Kantavien rakenteiden ja osastoinnin luokkavaatimukset ovat sitä kor-
keammat mitä vaativamman paloluokan rakennuksesta on kysymys. Paloluokka
määräytyy kerrosluvun, korkeuden, palovaarallisuusluokan, suojaustason sekä
henkilömäärän perusteella. Rakennuksen eri osat voidaan luokitella eri palo-
luokkiin kuuluviksi, mikäli palon leviäminen on estetty palomuurilla. (3, s. 4 - 5;
1, s. 19.)
Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen henkilömäärää tai koko ei ole rajoitettu.
Rakennukseen saadaan sijoittaa palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 kuuluvia toimin-
toja. (4, s. 2; 3, s. 4.)
P2-luokan rakennuksissa saa olla yksi tai kaksi kerrosta. Yksikerroksisen ra-
kennuksen korkeutta ei ole rajoitettu ja sinne saa sijoittaa palovaarallisuusluok-
kien 1 ja 2 toimintoja. Kaksikerroksinen rakennus saa olla korkeintaan 9 metriä
korkea ja rakennuksen toimintojen tulee olla palovaarallisuusluokkaa 1. P2-
luokan rakennuksessa saa työskennellä korkeintaan 50 henkilöä. (4, s. 3; 3, s.
5.)
P3-luokan rakennus saa olla yksikerroksinen ja sen korkeus saa olla korkein-
taan 14 metriä. P3-luokan rakennuksen toiminnot ovat yleensä palovaaralli-
suusluokkaa 1. Jos toiminta on kuitenkin palovaarallisuusluokkaa 2, tulee ra-
kennuksen suojaustason olla 3. (3, s. 5; 4, s. 3.)
Tuotanto- ja varastorakennusten paloluokka voidaan määrittää kuvan 1 kaavion
avulla.
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KUVA 1. Paloluokan määräytyminen tuotanto- ja varastorakennuksissa (7, s. 2)
2.3 Palo-osastointi
Palo-osastoinnilla tarkoitetaan rakennuksen jakamista osiin palon ja savun le-
viämisen rajoittamiseksi. Osastoinnin tavoitteena on turvallisen poistumisen to-
teutuminen palonaikana, pelastus- ja palohenkilökunnan toiminnan turvaaminen
sekä omaisuusvahinkojen minimointi. (3, s. 6.)
Palo-osastointi voidaan toteuttaa kolmella tavalla: kerrososastointina, pinta-
alaosastointina sekä käyttötapaosastointina. Tuotanto- ja varastorakennusten
palo-osastointi tehdään ensisijaisesti pinta-alaosastointina ja sitä täydennetään
käyttötapa- ja kerrososastoinnilla. (4, s. 2.)
Pinta-alaosastoinnin periaatteena on jakaa rakennus korkeintaan taulukossa 3
esitetyn suuruisiin palo-osastoihin. Palo-osastojen koko määräytyy rakennuksen
kerrosluvun, palovaarallisuusluokan, suojaustason ja rakennuksen paloluokan
mukaan. (1, s. 26; 4, s. 3 - 4.)
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TAULUKKO 3. Osastojen suurin sallittu koko pinta-alaosastoinnissa (4, s. 3)
Käyttötapaosastoinnin periaatteena on erottaa käyttötavaltaan toisistaan poik-
keavat tilat palo-osastoinnilla. Teollisuudessa tämä tarkoittaa esimerkiksi palve-
luosastojen, sosiaalitilojen, prosessitilojen sekä erilaisten varastojen osastoimis-
ta toisistaan. Lisäksi erityiskäyttöiset, vaaralliset tai rakennuksen toiminnan
kannalta elintärkeät tilat tulee osastoida. Erityiskäyttöisistä tiloista on annettu
erillisiä määräyksiä sekä standardeja. Myös samassa käyttötaparyhmässä toi-
sistaan palokuormaltaan eroavat tilat on osastoitava. (1, s. 22 - 25; 4, s. 4.)
Kerrososastoinnilla erotetaan rakennuksen eri kerrokset, ullakko ja kellariker-
rokset omiksi palo-osastoikseen. Kerroksen määritelmä tulee ottaa huomioon
teollisuusrakennusten suunnittelussa. Esimerkiksi prosessitilojen ritilätasoja ja
muita vastaavia avonaisia tasoja ei määritellä varsinaisiksi kerroksiksi, joten
niitä ei tarvitse osastoida. (4, s. 4.)
2.4 Osastoivien ja kantavien rakenteiden vaatimukset
Osastoivien ja kantavien rakenteiden paloluokkavaatimukset määräytyvät ra-
kenneosaa ympäröivien tilojen mukaan. Jos rakennetta ympäröivät tilat aiheut-
tavat rakenteelle erilaisia vaatimuksia, valitaan palonkestoaikaa ja materiaali-
vaatimuksia koskevista vaatimuksista tiukempi. Lisäksi useampi kerroksisessa
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rakennuksessa ylemmän kerroksen kovemmat kantavuusvaatimukset aiheutta-
vat kovemmat vaatimukset myös alempien kerrosten rakenteille. (1, s. 30.)
2.4.1 Osastoivat rakennusosat
Palo-osastointia suunniteltaessa on oleellista tietää, millä perusteella osastoiva
rakenne tehdään, koska rakenteiden luokka- ja materiaalivaatimukset vaihtele-
vat osastointitavasta riippuen. Pinta-alaosastointia toteuttavien rakenteiden tu-
lee olla massiivisia, kun taas kerros- ja käyttötapaosastointi voidaan toteuttaa
kevyemmillä rakenteilla. (1, s. 31.)
Pinta-alaosastoja rajaavat rakennusosat tehdään massiivisina luokkaan EI-M 60
- EI-M 120 A1-luokan materiaaleista. Näiden rakennusosien luokat määräytyvät
taulukon 4 perusteella. (4, s. 3 - 4; 1, s. 31.)
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TAULUKKO 4. Osastoivien rakennusosien luokka pinta-alaosastoinnissa (4, s.
4)
Käyttötapa- ja kerrososastointia toteuttavien rakennusosien luokat määräytyvät
taulukon 5 mukaan. Useampikerroksisissa rakennuksissa kerros- ja käyttötapa-
osastointia toteuttavia rakenteita voidaan hyödyntää pinta-alaosastoinnissa,
mikäli ne täyttävät palomuurinomaisuusvaatimukset. (1, s. 31; 3, s. 8.)
TAULUKKO 5. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset käyttötapa- ja
pinta-alaosastoinnissa (3, s. 8)
2.4.2 Palon leviämisen estäminen rakennuksesta toiseen
Palomuurirakenteita vaaditaan tilanteissa, joissa halutaan erottaa rakennuksen
eri osat eri paloluokkiin kuuluviksi. Lisäksi silloin, kun rakennusten välinen etäi-
syys on alle 8 m, voidaan vaatia palomuurirakenteita palon leviämisen estämi-
seksi. Kun palomuuri ei ole pinta-alaosastointia toteuttava rakenne, luokkavaa-
timus palomuurille määräytyy taulukon 6 mukaan. (3, s. 12.)
20
TAULUKKO 6. Palomuurin luokkavaatimukset (3, s. 12)
2.4.3 Aukot, läpiviennit ja ulotukset osastoivissa rakenteissa ja palomuu-
reissa
Osastoivassa rakennusosassa olevien ikkunoiden, ovien ja muiden pienehköjen
luukkujen palonkestoajan on yleensä oltava vähintään puolet ympäröivälle
osastoivalle rakennusosalle määrätystä ajasta. Kun ikkunan tai oven pinta-ala
on suurempi kuin 7 m2, suunnitellaan ikkuna tai ovi seinien vaatimusten mu-
kaan. Palomuurissa olevan ikkunan tai oven palonkestoajan tulee kuitenkin olla
sama kuin muurin palonkestoaika. Silloin kun osastoivan rakenteen palonkesto
on EI15, on rakenteessa olevien ikkunoiden ja ovien oltava myös luokkaa EI15.
Osastoivassa seinässä tai palomuurissa olevan oven täytyy olla palon sattues-
sa suljettu, siksi palo-ovien tulee olla palon sattuessa itsestään sulkeutuvia ja
salpautuvia tai ne on varustettava sulkevin laittein. (1, s. 36 - 38; 3, s. 8.)
Osastoivien rakennusosien ja palomuurien läpi kulkevat putket, kaapelit, kulje-
tinlaitteistot yms. tulee tiivistää siten, että tulipalon syttyessä kuumuus, savu-
kaasut tai liekit eivät pääse leviämään läpivientien kautta. Tätä tiivistystä kutsu-
taan palokatkoksi (kuva 2). Palokatkolta edellytetään samaa paloluokkaa kuin
sitä ympäröivältä rakennusosalta. Palokatkot voidaan toteuttaa erilaisilla palo-
katkomassoilla, pinnoitetuilla villalevyillä, vaahdoilla tai tiiviste-elementeillä. Käy-
tettyjen tuotteiden ja asennusmenetelmien tulee olla tyyppihyväksyttyjä ja suun-
niteltavan kohteen palokatkoista tulee laatia palokatkosuunnitelma. Palokatko-
suunnitelmassa on esitettävä rakennuksen pohjakuvan ja tarvittaessa leikkaus-
kuvien avulla läpivientien paikat ja käytettävät palokatkoratkaisut. (8, s. 6 - 7.)
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KUVA 2. Palokatko asennettuna (9, s. 2)
Tulen leviäminen palomuurin ohi on estettävä ulottamalla palomuuri riittävän
pitkälle katolla ja seinässä. Vesikaton eristeet ja rakenteet tulee katkaista palo-
muurin kohdalta. Jos yläpohjan rakennustarvikkeet ovat vähintään luokkaa A2-
s1, d0, ei katkoa tarvita. Kun katon korkeusero on alle 300 mm, tulee palomuuri-
rakenne ulottaa vähintään 300 mm katteen yläpuolelle. Ulotus voidaan myös
korvata riittävällä vaakakatkolla. Jos palokuormaa on yli 1 200 MJ/m2, tulee ulo-
tuksen olla vähintään 750 mm, eikä sitä voida korvata vaakakatkolla. Periaat-
teet ulotuksista vesikatolla on esitetty kuvassa 3. (6, s. 108.)
KUVA 3. Palomuurin ulotus vesikatolla (6, s. 108)
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Sivusuunnassa palomuuri tulee ulottaa vähintään 100 mm seinälinjan ohi. Mikäli
osastoitavassa tilassa on palokuormaa yli 1 200 MJ/ m2, tulee ulotusta olla vä-
hintään 750 mm. Ulotukset voidaan tehdä myös seinän suuntaisina, jolloin ulo-
tuksen vähimmäismitta tulee olla 500 mm molemmin puolin palomuuria. Kun
palokuorma on yli 1 200 MJ/ m2, tulee seinän suuntaisia ulotuksia käyttää vain
tapauksissa, joissa seinälinjan ohi ulottaminen ei ole mahdollista. Tällöin seinän
suuntaisen ulotuksen vähimmäismitta on 750 mm molemmille puolille palomuu-
ria. Periaatteet ulotuksista seinillä on esitetty kuvassa 4. (6, s. 108.)
KUVA 4. Palomuurien ulotukset seinälinjan ohi tai suuntaisesti (6, s. 108)
Myös rakennuksen sisänurkka aiheuttaa erityisvaatimuksia palomuurirakenteil-
le. Sisänurkassa oleva palomuuri täytyy ulottaa 4 m seinälinjan ohi nurkan sisä-
puolella (kuva 5). Tämä koskee palomuureja, jotka ovat alle 4 m:n etäisyydellä
sisänurkasta. Jos nurkka on tylpempi kuin 135 °, palomuuri voidaan tehdä kuten
kuvassa 4. (6, s. 108.)
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KUVA 5. Palomuuri rakennuksen sisänurkassa (6, s. 108)
Kun erikorkuiset erilliset rakennukset tai eri palo-osastoina olevat rakennuksen
osat liittyvät toisiinsa, tarvitaan osien erottamiseen osastoivia rakenteita. Osas-
tointi voidaan toteuttaa joko matalamman osan kattorakenteilla tai korkeamman
osan seinärakenteilla (kuva 6). Kattorakenteilla toteutetun osastoinnin riittävä
ulotus on 8 metriä korkeamman rakennuksen seinästä. Seinärakenteilla toteute-
tun osastoinnin riittävä ulotus on 5 metriä. (6, s. 88.)
KUVA 6. Osastoinnin ulotus kun erikorkuiset erilliset rakennukset tai eri palo-
osastoina olevat rakennuksen osat liittyvät toisiinsa (6, s. 88)
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2.4.4 Rakennustarvikkeiden paloluokitus ja pintakerrosten määräykset
Rakennuksissa käytettäville rakennustarvikkeille on asetettu vaatimuksia, joissa
otetaan huomioon tarvikkeiden vaikutus palon syttymiseen ja leviämiseen sekä
savun ja palavien pisaroiden muodostuminen palossa. Tarvikkeet on näiden
ominaisuuksien perustella jaettu luokkiin, joita kuvataan merkinnöillä A1, A2, B,
C, D, E ja F sekä lisämääreillä s1, s2 ja s3 ja d0, d1 ja d2. Merkintöjen selitykset
on kuvattu taulukossa 7. Suomessa ovat käytössä luokat A1; A2-s1, d0; B-s1,
d0; B-s2, d0; C-s2, d1; D-s2, d2. (3, s. 3.)
TAULUKKO 7. Rakennustarvikkeiden paloluokitus (3, s. 3)














Vaikutus palon syttymiseen ja leviämiseen
Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia
Savuntuotto
Palavien pisaroiden muodostaminen
Savuntuotto on erittäin vähäistä
Savuntuotto on vähäistä
Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia
Palavian pisaroita tai osia ei esiinny
Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti
Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon
Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu
Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu
Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti
Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä
Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä
Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty
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KUVA 7. Seinä- ja kattomateriaalien paloluokitus (10, s.2)
Tuotanto- ja varastorakennuksia koskevat sisäpuolisten pintojen luokkavaati-
mukset on esitetty taulukossa 8.
TAULUKKO 8. Tuotanto- ja varastorakennusten sisäpuolisten pintojen luokka-




- Palovaarallisuusluokka 1 Seinät D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2
Katot D-s2, d2 B-s1, d0 D-s2, d2
Lattiat DFL-s1 DFL-s1 -
- Palovaarallisuusluokka 2 Seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0
Lattiat A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1
Uloskäytävät Seinät ja katot A2-s1, d0 A2-s1, d0 B-s1, d0
Lattiat DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1
Ullakot ja kellarit
- Käyttöullakot Lattiat A2FL-s1 DFL-s1 DFL-s1
- Käyttämättömät ullakot
ja ontelot Yläpohjan yläpinta B-s1, d0 B-s1, d0 -
- Kellaritilat yleensä Seinät ja katot C-s2, d1 B-s1, d0 D-s2, d2
Lattiat DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1
- Teknisen huollon tilat Seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0
Lattiat DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1
Kattilahuoneen lattiat A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1
Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset
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Julkisivujen ulkopinnat tulee P1-luokan tuotanto- ja varastorakennuksissa tehdä
B-s1, d0 -luokkaisista tarvikkeista. P2- ja P3-luokan rakennuksissa ulkover-
housmateriaaliksi käy myös puu, eli luokan D-s2, d2 tarvikkeet. Tuuletusrakojen
pinnat tulee valmistaa samoilla vaatimuksilla kuin julkisivujen ulkopinnat. Katteet
tulee tehdä luokan BROOF(t2) tarvikkeista, joita ovat esimerkiksi tiilet, kivilaatat ja
peltikatteet. (3, s. 11 - 12; 1, s. 45.)
Esimerkkejä lattiamateriaalien paloluokituksesta on esitetty kuvassa 8.
KUVA 8. Lattiamateriaalien paloluokitus (10, s.2)
2.4.5 Kantavat rakenteet
Kantavien rakenteiden luokkavaatimus määräytyy taulukon 9 perusteella. Luo-
kassa P1 rakenteiden oletetaan kestävän sortumatta koko palon ajan ja kanta-
vuusvaatimus vaihtelee välillä R60 - R240. P2-luokassa kantavien maanpäällis-
ten rakenteiden tulee olla luokkaa R30. P3-luokassa kantaville rakenteille on
asetettu vaatimuksia vain alimmille kellarikerroksille. Mikäli kantava rakennus-
osa on osa osastoivaa rakennetta, jolle vaaditaan pidempää palonkestoaikaa,
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on myös kantavat rakenteet toteutettava pidemmän palonkestoaikavaatimuksen
mukaan. (3, s. 6 - 8; 4, s. 3.)
Taulukossa 9 esitettyjä lievennyksiä enintään kaksikerroksisen rakennuksen
yläpohjan rakenteille voidaan toteuttaa, mikäli yläpohjan lämmöneristeenä käy-
tetään A2-s1, d0 -luokan eristettä ja palo-osastointi on tehty määräysten mu-
kaan. Lisäksi rakennus tulee suunnitella siten, että katastrofitilanteessa raken-
nuksen jonkin osan sortuessa koko rakennus ei pääse sortumaan. (3, s. 6 - 8;
4, s. 3.)
Luokkavaatimuksiin sallitaan myös yksikerroksisissa tuotanto- ja varastoraken-
nuksissa lievennyksiä, kun rakennuksen paloturvallisuutta on parannettu auto-
maattisella sammutusjärjestelmällä tai kantavat rakenteet on tehty vähintään
luokan A2-s1, d0 -luokan rakennustarvikkeista (taulukko 9). Lievennykset mah-
dollistavat esimerkiksi P2-luokan rakennuksen kantavien rakenteiden toteutta-
misen R15–luokkavaatimusten mukaan, kun luokkavaatimus ilman automaattis-
ta sammutusjärjestelmää ja palamattomia rakenteiden materiaaleja on R30. (3,
s. 6 - 8; 4, s. 3.)
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TAULUKKO 9. Teollisuusrakennusten kantavien rakenteiden luokkavaatimukset
(3, s. 7; 4, s. 3)
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3 TERÄSRAKENTEIDEN PALOMITOITUS JA –SUOJAUS
Teräsrakenne menettää kantokykynsä nopeasti palotilanteessa, sillä teräksen
lujuus ja kimmokerroin heikkenevät lämpötilan noustessa. Tämän takia kantavat
teräsrakenteet on tavallisesti palosuojattava. (11, s. 5.)
Palomitoituksella varmistetaan, että rakenne kestää vaaditun palonkestoajan
joko suojaamattomana tai palosuoja-aineella suojattuna. Palomitoituksessa käy-
tetään palotilanteen kuormitusten mukaisia rasituksia, valitun palomallin mukai-
sia lämpötiloja sekä teräsrakenteen palotilanteen lämpötilojen mukaisia kestä-
vyyksiä ja materiaaliominaisuuksia. Yleensä R15-luokkainen rakenne kestää
palotilanteessa ilman suojausta. Tarvittavan suojauspaksuuden mitoitus voi-
daan suorittaa laskennallisena mitoituksena tai taulukkomitoituksena. (12, s.
125 - 139.)
3.1 Palotilanteen kuormitus
Palonaikaiset voimasuureet lasketaan palonaikaisilla kuormilla, jotka saadaan
kaavan 1 yhdistelystä. Palotilanteen kuormat lasketaan ilman varmuuskertoi-
mia. Määräävän muuttuvan kuorman ollessa lumi-, jää- tai tuulikuorma käyte-
tään yhdistelykerrointa ߖଵ,ଵ. Muissa tapauksissa käytetään kerrointa ߖଶ,ଵ. Paloti-
lanteen kuormitukset ovat huomattavasti pienempiä kuin normaalitilanteen
kuormitusyhdistelyllä saatavat kuormitukset. (13, s. 74; 14, s. 6.)
ܩ௞,௝ + ܣௗ + ൫ߖଵ,ଵ	ݐܽ݅	ߖଶ,ଵ൯ܳ௞,ଵ + ∑ ߖଶ,௜ܳ௞,௜௜வଵ 	 KAAVA 1
ܩ௞,௝ = pysyvän kuorman ominaisarvo
	ܣௗ = onnettomuuskuorman mitoitusarvo
ߖଵ,ଵ = määräävän muuttuvan kuorman yhdistelykerroin ߖଵ
ߖଶ,ଵ = määräävän muuttuvan kuorman yhdistelykerroin ߖଶ
ܳ௞,ଵ = määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo
ܳ௞,௜ = muun muuttuvan kuorman ominaisarvo
30
3.2 Palotilan lämpötila
Palotilassa olevan kaasun lämpötila on oleellinen tekijä teräsrakenteen palonai-
kaista lämpötilaa selvitettäessä. Tulipalon käyttäytymistä pyritään mallintamaan
erilaisten palomallien ja lämpötila-aikakäyrien avulla. Palotilan lämpötila määri-
tetään valitun palomallin eli lämpötila-aikakäyrän mukaan.  Standardissa SFS-
EN 1991-1-2 esitetään nimellisinä lämpötila-aikakäyrinä standardipalon käyrä,
ulkopuolisen palon käyrä ja hiilivetykäyrä. Näistä standardipalo on erityisesti
rakenteiden ja rakennusaineiden testausta ja paloluokittelua varten kehitetty
lämpötila-aikakäyrä. Lisäksi standardissa esitetään luonnollisen palon yksinker-
taistetut palomallit; parametrinen huonepalo, ulkopuolisiin rakenneosiin vaikut-
tavat lämpörasitukset ja paikallisen palon malli. (11, s. 126; 15; 17, s. 18.)
Tässä opinnäytetyössä käsitellään ja käytetään vain rakenteiden palomitoituk-
sessa yleisesti käytettyä testistandardiin EN1363-1:2000 perustuvaa standardi-
palomallia. Usein standardipalokäyrän esittämisen yhteydessä viitataan van-
haan standardiin ISO 834-1:1999. Palotilan lämpötila standardipalossa saadaan
kaavalla 2. (12, s. 126; 15, s. 40.)
ߠ௚ = 20 + 345݈݋ ଵ݃଴(8ݐ + 1) KAAVA 2
ߠ௚ = kaasun lämpötila palotilassa [°C]
20 = alkulämpötila [°C] (normaali huoneenlämpötila)
t = aika [min]
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Palotilan lämpötilan kehitys on esitetty kuvassa 9
KUVA 9. Standardipalon lämpötila-aikakäyrä (18, s. 337)
3.3 Teräsrakenteiden palomitoitus
Teräsrakenteiden palomitoitus voidaan tehdä yksinkertaisten laskentamallien,
kehittyneiden laskentamallien tai toiminnallisen palomitoituksen keinoilla. Yksin-
kertaiset laskentamallit olettavat teräsprofiilin poikkileikkauksen lämpötilaja-
kauman tasaiseksi ja niillä voidaan tarkastella yhtä rakenneosaa kerrallaan. Ke-
hittyneillä laskentamalleilla voidaan ottaa huomioon lämpötilan epätasaista ja-
kautumista profiilissa sekä tarkastella koko rakennetta tai osaa rakenteesta.
Toiminnallisessa palomitoituksessa pyritään huomioimaan palotilanteen lämpö-
tilan kehitys ja teräsrakenteen käyttäytyminen palossa tilannekohtaisesti ja to-
dellista tilannetta mallintaen. (12, s. 126.)
Tässä opinnäytetyössä perehdytään mitoitukseen standardin SFS-EN 1993-1-2
mukaan. Standardissa on annettu ohjeet teräsrakenteiden palomitoitukseen
yksinkertaisilla laskentamalleilla, joilla tarkastelu kohdistuu yksittäisiin rakenne-
osiin ja saadaan varmalla puolella olevia ratkaisuja. (16, s. 26.)
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3.3.1 Mitoituksen kulku
Teräsrakenteen palomitoitusprosessissa selvitetään ensin rakenteen palotilan-
teen kuormitus. Vaaditun palonkestoajan, valitun lämpötila-aikakäyrän ja käyte-
tyn profiilin poikkileikkaustietojen perusteella lasketaan rakenneosan lämpötila.
Saadun lämpötilan perusteella saadaan pienennyskertoimet myötölujuudelle ja
kimmokertoimelle. Pienennyskertoimien ja palotilanteen kuormitusten perusteel-
la lasketaan rakenneosan kestävyydet. Jos kestävyys ei ole riittävä, täytyy ra-
kenne palosuojata. (11, s. 36; 12, s. 135.)
3.3.2 Teräsrakenteen kestävyys palotilanteessa
Kuvan 10 kuvaajasta havaitaan, että teräksen lujuus alkaa heiketä, kun lämpöti-
la on yli 400 °C. Kimmokerroin sen sijaan alkaa pienentyä jo, kun lämpötila on
yli 100 °C. (16, s. 22.)
KUVA 10. Teräksen lujuuden ja kimmokertoimen pienennystekijät lämpötilan
funktiona (18, s. 339)
Teräsrakenteet voidaan palomitoittaa määrittämällä ensin rakenteen maksimi-
lämpötila, jonka perusteella rakenteen kestävyys tarkistetaan eri murtorajatilois-
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sa. Kestävyystarkastelussa otetaan huomioon palkkien kiepahduksen ja lom-
mahduksen vaikutukset sekä pilareiden nurjahduksen vaikutukset. (11, s. 36.)
Teräsrakenteen kestävyys on riittävä kun rakenneosassa vaikuttavan rasitus
palotilanteessa on pienempi kuin rakenneosan kestävyys palotilanteessa. Mitoi-
tusehto on kaavan 3 mukainen. (16, s. 26.)
ܧ௙௜,ௗ ≤ ௙ܴ௜,ௗ,௧ KAAVA 3
ܧ௙௜,ௗ = voiman tai momentin mitoitusarvo palomitoitustilanteessa
௙ܴ௜,ௗ,௧ = teräsrakenneosan vastaava kestävyyden mitoitusarvo palotilanteessa
ajanhetkellä t
Palotilanteen kestävyyksien laskennassa käytetään taulukon 10 mukaisia pie-
nennyskertoimia teholliselle myötörajalle, suhteellisuusrajalle sekä kimmoker-
toimelle, jotka valitaan teräksen palotilanteen lämpötilan mukaan. Myös teräs-
profiilin poikkileikkausluokitus poikkeaa palotilanteessa huoneenlämpötilassa
määritetystä poikkileikkausluokasta. Palotilanteen kestävyyksien laskentaan on
annettu menetelmät standardissa SFS-EN 1993-1-2. (16, s. 25 - 39.)
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TAULUKKO 10. Hiiliteräksen jännitys-venymäyhteyden pienennystekijät
korkeissa lämpötiloissa (18, s. 339)
Teräksen lämpötila palotilanteessa voidaan selvittää standardissa EN1993-1-2
annetuilla kaavoilla. Teräsprofiilin lämpötilankehitys riippuu palonkestoajasta,
palotilan kaasun lämpötilasta sekä profiilin poikkileikkaustekijästä Am/V, josta on
usein käytetty myös merkintää F/A. Poikkileikkaustekijällä tarkoitetaan te-
räsosan palolle alttiin pinnan suhdetta osan tilavuuteen. Lämpötilat lasketaan eri
tavoin suojaamattomalle ja suojatulle teräsprofiilille. Suojatun profiilin lämpötilan
kehitykseen vaikuttavat myös käytetyn palosuojamateriaalin ominaisuudet. (16,
s. 35 - 38.)
Teräsrakenteen maksimilämpötilan on oltava pienempi kuin rakenteen kriittinen
lämpötila, jotta kestävyys olisi riittävä. Kriittinen lämpötila on lämpötila, jossa
rakenteen kuormituksen laskenta-arvo on yhtä suuri kuin siihen kohdistuvan
rasituksen laskenta-arvo. Kriittinen lämpötila saadaan selville iteroimalla eri
lämpötilojen perusteella saatuja lujuuden ja kimmokertoimen pienennyskertoi-
mia lujuuden ja stabiliteetin tarkistaviin kaavoihin. Iterointia jatketaan, kunnes
rakenteen kestävyyden laskenta-arvo on yhtä suuri kuin siihen kohdistuvan rasi-
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tuksen laskenta-arvo. Mitä pienempi kriittinen lämpötila on, sitä huonommin pro-
fiili kestää palotilanteessa. (11, s. 36.)
3.3.3 Yksinkertaistettu mitoitusehto
Yksinkertaistettua mitoitusehtoa käytettäessä saadaan rakenteen kriittinen läm-
pötila selvitettyä paljon nopeammin ja helpommin kuin tavanomaista kestävyy-
den laskentaa käyttämällä. Yksinkertaistetun mitoituksen käytölle on kuitenkin
annettu ehdoksi, että lämpötilajakauma poikkileikkauksessa on tasainen ja
palkkien kiepahduksen ja lommahduksen vaikutuksia sekä pilareiden nurjah-
duksen vaikutuksia ei tarvitse ottaa huomioon. (16, s. 34.)
Yksinkertaistetussa tarkastelussa teräsprofiilin palotilanteen lämpötilaa verra-
taan teräsrakenteen kriittiseen lämpötilaan. Mitoitusehto on kaavan 4 mukainen.
(16, s. 34.)
ߠ௔ ≤ ߠ௔.௖௥ KAAVA 4
ߠ௔ = teräksen lämpötila ajan hetkellä t
ߠ௔.௖௥ = teräsrakenteen kriittinen lämpötila
Teräsrakenteen kriittinen lämpötila voidaan yksinkertaistetussa tapauksessa
laskea kaavalla 5 (16, s. 34).
ߠ௔,௖௥ = 39,19 ∗ ln ൤ ଵ଴,ଽ଺଻ସ∗ஜబయ,ఴయయ − 1൨ + 482 KAAVA 5
ߠ௔ = teräksen lämpötila ajan hetkellä t
μ଴ = hyväksikäyttöaste ajan hetkellä t = 0, μ଴:n arvon tulee olla vähintään 0,013
Hyväksikäyttöaste µ0 lasketaan vertaamalla rakenneosan palotilanteen rasitusta
vastaavaan kestävyyden arvoon ajan hetkellä t = 0 (kaava 6) (16, s. 33).
μ଴ = ா೑೔,೏ோ೑೔,೏,బ KAAVA 6
ܧ௙௜,ௗ = voiman tai momentin mitoitusarvo palomitoitustilanteessa
௙ܴ௜,ௗ,଴ = teräsrakenneosan vastaava kestävyyden mitoitusarvo palotilanteessa
ajanhetkellä t = 0
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3.4 Teräsrakenteen palosuojaus
Palosuojaus toteutetaan eristämällä paljas teräspinta materiaalilla, jonka läm-
möneristävyytensä ja/tai sitomiskykynsä ansiosta hidastaa lämmönsiirtymistä
palotilasta teräsrakenteeseen. Suojaus voidaan myös toteuttaa rakenteellisin
keinoin tai teräksen lämmönsitomiskykyä nostamalla. Suojaustapoja on paljon,
eikä niitä voida laittaa paremmuusjärjestykseen. Käytettävä palosuojaustapa tai
-materiaali määritetään tapauskohtaisesti asennus- ja käyttöolosuhteiden, ra-
kenteen vaaditun palonkeston sekä suojauksen kustannusten perusteella. Suo-
jauksen kustannuksia vertailtaessa on otettava huomioon hankinta- ja asennus-
kustannusten lisäksi myös huoltokustannukset. (12, s. 126.)
3.4.1 Palosuojaus eristämällä
Käytettävien palosuojatuotteiden tulee olla testattuja ja käyttötarkoitukseensa
hyväksyttyjä. Tuotteiden tulee täyttää vaatimuksia muun muassa paikallaan ja
yhtenäisenä koossa pysyvyytensä perusteella. Palosuojatuotteille hyväksyn-
näksi kelpaa esimerkiksi rakennustuotteen vapaaehtoisen eurooppalaisen tek-
nisen arvioinnin, eli ETA-arvioinnin, perusteella myönnetty CE-merkintä. ETA-
hyväksyntädokumenteissa annetaan tuotteen tekniset ominaisuudet, rajoitukset
käyttöolosuhteille, soveltuvat kiinnitys- ja asennustavat sekä taulukot tms. tiedot
riittävän suojauspaksuuden määrittämiseen. (19, 24.)
Palosuojaeristys voidaan toteuttaa levyillä tai ruiskutteilla. Levyt kiinnitetään
mekaanisesti tai liimaamalla teräsrakenteen pintaan. Ruiskutteet voidaan ruis-
kuttaa joko suoraan teräsrakenteen pintaan tai teräsverkon avulla koteloksi pro-
fiilin ympärille. Ruiskutteiden ja levyjen tarvittavat paksuudet voidaan mitoittaa
tuotevalmistajien taulukoiden mukaan tai optimoimalla paksuus tuotteen omi-
naisuuksien perusteella. (18, s. 369.)
Teräsrakenteet voidaan myös maalata palosuojamaaleilla. Palosuojamaalit rea-
goivat palotilanteessa lämpöön paisumalla muodostaen eristekerroksen, joka
hidastaa teräsrakenteen lämpötilan nousua. Palosuojamaalien mekaaninen
kestävyys ja kosteudenkesto ovat huonompia kuin tavallisten korroosionesto-
maalien. Tästä johtuen palosuojamaaleja käytetään lähinnä vain kuivissa sisäti-
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loissa. Palosuojamaalien paksuuden mitoitus tehdään tuotevalmistajien taulu-
koita käyttämällä. (21, s. 5.)
3.4.2 Suojauspaksuuden määrittäminen
Tarvittava palosuojaeristeen paksuus voidaan selvittää joko tuotevalmistajien
taulukoiden perusteella tai optimoimalla paksuus laskemalla. Mitä paksumpi
suojaus on, sen hitaammin teräksen lämpötila nousee. (11, s. 36.)
Palosuojaeristeen paksuus voidaan valita palosuojamateriaalien valmistajien
taulukoista käytetyn profiilityypin, profiilin poikkileikkaustekijän, kriittisen lämpöti-
lan ja vaaditun palonkestoajan perusteella. Esimerkki tällaisesta taulukosta on
esitetty taulukossa  11. (25, s. 3.)
TAULUKKO 11. Promatect -H -palosuojaeristeen paksuuden mitoitustaulukko
(23, s. 7)
Palosuojauksen paksuus voidaan myös optimoida laskemalla, kun tiedetään
käytettävän palosuojamateriaalin tiheys (kg/m3), lämmönjohtavuus (W/mK) ja
ominaislämpökapasiteetti (J/kgK). Optimointi vaatii samanlaista iterointia kuin
kriittisen lämpötilan määrittäminen. (11, s. 36.)
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Optimoinnissa laskentaan palosuojatun teräsrakenteen lämpötila, jonka perus-
teella taulukosta 9 saadaan pienennystekijät kimmokertoimelle ja myötölujuu-
delle. Pienennystekijöiden perusteella selvitetään rakenteen käyttöaste samalla
periaatteella kuin suojaamattoman rakenteen mitoituksessa. Suojauspaksuutta
muutetaan, kunnes saadaan rakenteelle halutun suuruinen käyttöaste. Tämä
voi vaatia useita laskentakierroksia. (11, s. 36.)
3.4.3 Palosuojaus teräksen lämmönsitomiskykyä nostamalla
Putkiprofiilien lämmönsitomiskykyä voidaan kasvattaa valamalla profiili täyteen
betonia. Raudoitus lisää kantavuutta ja palonkestoaikaa. Normaalitilanteessa
betonitäytteinen putki toimii liittorakenteena ja palotilanteessa raudoitettu betoni
alkaa kantaa kuormituksia. (18, s. 372.)
Betonitäytteisen rakenneputken palomitoitus voidaan tehdä yksinkertaisesti tau-
lukon 12 mukaan. Taulukon arvot riippuvat pilarin kuormitustasosta ߟfi,t. Taulu-
kon käytölle on annettu seuraavat ehdot:
- Putken myötölujuus fy on teräslajista riippumatta 235 MPa.
- Putken seinämän paksuudesta e huomioidaan korkeintaan 1/25 pieni-
mästä poikkileikkauksen ulkomitasta b tai d.
- Betonin lujuutena käytetään normaalilämpötilan arvoa.
- Huomioon otettava raudoitussuhde on Ac / (Ac + As) ≤ 3 %. (26, s. 43.)
Liitopilarin taulukkomitoitus antaa varmalla puolella olevia ratkaisuja. Lisäksi
ongelmaksi voi muodostua taulukon antaman raudoitusmäärän mahtuminen
putken poikkileikkaukseen. Tarkempi mitoitus voidaan tehdä standardissa SFS-
EN-1994-1-2 esitetyin keinoin. (26, s. 44; 27, s. 106.)
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TAULUKKO 12. Betonitäytteisen rakenneputken palomitoitus (26, s. 44)
Putkiprofiili voidaan myös täyttää vedellä. Tämä lisää huomattavasti rakenteen
lämmönsitomiskykyä. Vaikutusta voidaan tehostaa yhdistämällä putket yläpuoli-
seen vesisäiliöön, jolloin vesi pääsee tulipalotilanteessa höyrystyessään kiertä-
mään. (18, s. 373.)
3.4.4 Palosuojaus rakenteellisilla keinoilla
Teräsrakenteet voidaan suojata palolta rakenteellisesti. Kun esimerkiksi pilarit
sijoitetaan paloalttiin tilan ulkopuolelle ja seinärakenne pilareiden ja palotilan
välissä on osastoiva, ei pilareille tarvitse erillistä palosuojausta. Myös sijoitta-
malla pilarit seinärakenteen sisään voidaan pilareiden palosuojausta keventää
tai joissain tapauksissa myös jättää kokonaan tekemättä. Pilareiden kohdalla on
seinärakenteissa käytettävä palamattomia materiaaleja, jotta seinärakenteen
suojaava vaikutus voidaan ottaa huomioon. (18, s. 373.)
Palkit ja liitokset voidaan palosuojata kokonaan tai osittain alaslasketuilla katoil-
la. Käytettäessä alaslaskettuja kattoja palosuojauksena täytyy huomiota kiinnit-
tää alaslaskukattojen kiinnikkeiden kestävyyteen palotilanteessa. (18, s. 373.)
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4 PALOSUUNNITTELUOHJE
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda ohje, jossa on yhteen dokumenttiin koottuna
kaikki oleellinen tieto teollisuusrakennusten palo-osastoinnin ja kantavien teräs-
rakenteiden suunnitteluun.
Ohjeen rakenne muotoiltiin noudattelemaan tavanomaista, kuvan 11 mukaista,
teollisuuskohteen palosuunnitteluprosessia. Alkuun koottiin teollisuusrakennus-
ten rakenteita koskevat palomääräykset ja -ohjeet, joiden perusteella saatiin
määritettyä rakennuksen paloluokka ja vaatimukset kantaville ja osastoiville ra-
kenteille. Näiden määrittämisen jälkeen listattiin keinoja ja esimerkkirakenteita,
joilla osastoivat rakenteet voidaan toteuttaa, sekä seikkoja, jotka täytyy osastoi-
vien rakenteiden suunnittelussa ottaa huomioon.
KUVA 11. Teollisuusrakennusten palosuunnittelu
Kantavien rakenteiden osalta ohje rajattiin käsittelemään vain teräsrakenteiden
palomitoitusta ja -suojausta. Teräsrakenteiden palomitoituksesta koottiin oleelli-
simmat huomioon otettavat seikat ja ohjeet mitoituksen suorittamiseen. Lisäksi
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ohjeeseen listattiin muutamia teräsrakenteiden palosuojatuotteita ja -
menetelmiä sekä ohjeistus eristesuojauksen paksuuden määrittämiseen. Oh-
jeen liitteessä esitettiin esimerkkilaskelmat teräsrakenteiden palomitoituksesta.
Laadittu palosuunnitteluohje on esitetty liitteessä 3.
4.1 Määräykset ja rakenteiden vaatimukset
Palosuunnitteluohjeeseen koottiin tiivistetysti tuotanto- ja varastorakennusten
rakenteellista paloturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet. Koonti tehtiin
pääasiassa Suomen rakentamismääräyskokoelman osien E1 ja E2 pohjalta.
Lisäksi käytiin läpi sähkö- ja muuntajatiloja koskevaa SFS 6001 -standardia se-
kä ilmanvaihtolaitteistoja koskevaa Suomen rakentamismääräyskokoelman
osaa E7. Palosuunnitteluohjeeseen kirjattiin ohjeet rakennuksen paloluokan
määrittämiseen, kantavien rakenteiden luokkavaatimusten määrittämiseen sekä
osastoinnin vaatimusten määrittämiseen.
Määräyksissä ja ohjeissa esitetyt taulukot olivat useassa tapauksessa laajoja ja
sisälsivät teollisuusrakentamisen kannalta paljon ns. turhaa tietoa. Tällaisten
taulukoiden tietoja karsittiin koskemaan vain teollisuusrakentamisessa yleensä
esiintyviä tapauksia ja ne esitettiin selkeämmässä ja helpommin tulkittavassa
muodossa. Myös muita tietoja ja ohjeita, joita ei lähteissä ollut esitetty taulukoi-
tuna, koottiin ohjeeseen taulukkomuotoon. Taulukkomuotoisilla esityksillä pyrit-
tiin helpottamaan oleellisten tietojen löytymistä ohjeesta
4.2 Osastoivat rakennusosat
Osastoinnin suunnitteluun liittyen ohjeeseen koottiin tietoja käytettävissä olevis-
ta ratkaisuista, yleisistä vaatimuksista osastoiville rakenteille sekä osastoivien
rakenteiden ongelmakohdista. Ohjeeseen kerättiin perustietoja tyypillisimpien
teollisuusrakennusten osastoivien rakenteiden toteutusvaihtoehdoista.
Osastoivien rakenteiden ja palomuurien suunnittelua varten ohjeeseen koottiin
tietoja rakenteiden vähimmäispaksuuksista ja niihin liittyviä muita ehtoja. Tietoja
koottiin sandwich-paneeleista, betonirakenteista, muuratuista rakenteista sekä
kipsilevyrankarakenteista. Tiedot saatiin Eurokoodeista sekä tuotevalmistajien
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dokumenteista. Standardeissa esitettyjä mitoitustaulukoita karsittiin ja yksinker-
taistettiin ohjeen luettavuuden parantamiseksi.
Ohjeeseen kirjattiin myös palomuureja ja osastoivia rakenteita koskevia muita
huomioon otettavia asioita, joita ovat vaatimukset osastoivassa rakenteessa tai
palomuurissa oleville aukoille, oville, ikkunoille sekä läpivienneille. Myös vaadit-
tavat palomuurirakenteiden ulotukset vesikatolla ja seinälinjoilla kirjattiin ohjee-
seen.
4.3 Kantavat teräsrakenteet
Ohjeeseen tehtiin kuvassa 12 esitetty kaavio teräsrakenteiden palomitoituksen
toteuttamisesta. Varsinaiseen mitoituslaskentaan tarvittavia kaavoja ei katsottu
tarpeelliseksi lisätä ohjeeseen, sillä ne löytyvät kokonaisuudessaan standardis-
ta SFS-EN 1993-1-2. Ohjeeseen sisällytettiin palotilanteen kuormitusten selvit-
tämiseen tarvittavat kaavat. Lisäksi laadittiin yksinkertainen kuormitusyhdistely-
esimerkki havainnollistamaan palotilanteen kuormitusten selvittämistä. Ohjees-
sa kuvailtiin myös teräsrakenteen kriittisen lämpötilan merkitys ja keinot sen
selvittämiseen.
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KUVA 12. Teräsrakenteiden palomitoitus
Ohjeessa annettiin keinot palosuojauksen paksuuden määrittämiseen tauluk-
komitoituksella sekä tarkemmalla laskennalla sekä esitettiin olemassa olevien
palosuojamateriaalien ja -menetelmien ominaisuuksia. Tuotevalmistajien ohjei-
den ja esitteiden perusteella saatiin selville kullekin menetelmälle maksimipa-
lonkestoajat, käyttöluokat sekä mitoituksessa tarvittavia lämpöteknisiä ominai-
suuksia. Palosuojatuotteiden ja palosuojauksen kustannuksia ei käsitelty tämän
opinnäytetyön yhteydessä.
Palosuojauksen toteutuksesta koottiin lisäksi AutoCAD-ohjelmalla tyyppiratkai-
sukirjasto, johon koottiin detaljipiirustukset yleisimmistä palosuojatuista palkki-
ja pilarirakenteista. Piirustukset tehtiin periaatetasoisiksi, ilman tietoja kiinnityk-
sistä ja muista tarkoista detaljeista, jolloin niitä voidaan jatkossa helposti muo-
kata projektien palosuojaussuunnitelmissa käytettäviksi piirustuksiksi (kuva 13).
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Laaditut detaljipiirustukset on esitetty liitteenä 3 olevan palosuunnitteluohjeen
liitteissä.
KUVA 13. Esimerkki palosuojauksen mallipiirustuksesta
Teräsrakenteiden palomitoituksesta esitettiin esimerkkilaskelmat palosuunnitte-
luohjeen liitteenä. Lisäksi tämän opinnäytetyödokumentin liitteessä 2 on esitetty
teräspilarin palomitoituslaskelmaesimerkki.
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5 TEOLLISUUSKOHTEEN RAKENTEELLINEN PALOTURVALLI-
SUUS JA TERÄSRAKENTEIDEN PALOMITOITUS
Opinnäytetyössä perehdyttiin palosuunnitteluun tutustumalla Pöyryn vuonna
2014 suunnittelemaan projektiin. Esimerkkikohde oli raskaan teollisuuden käyt-
töön toteutetun kivihiilen jauhatus- ja kuivatuslaitoksen sähkö- ja LVI-tila.
Tässä opinnäytetyössä käytiin läpi esimerkkikohteelle asetetut rakenteelliset
paloturvallisuusvaatimukset. Lisäksi osa esimerkkikohteen teräsrakenteista pa-
lomitoitettiin ja saatuja tuloksia verrattiin aiemmin saatuihin palosuojausratkai-
suihin.
5.1 Kohteen tiedot ja vaatimukset rakenteille
Esimerkkikohde on kuvassa 14 rakennuksen oikeassa päädyssä näkyvä mata-
lampi rakennuksen osa.
KUVA 14. Hiilen jauhatus- ja kuivatuslaitos sekä sähkö- ja LVI-tila (27)
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Esimerkkikohde on suuren tuotantolaitoksen yhteydessä oleva kolmikerroksinen
teräsrunkoinen, ristikoilla jäykistetty rakennus (kuva 15). Välipohjat on toteutettu
ontelolaattarakenteisina ja ulko- ja väliseinät Ruukin sandwich-paneeleilla. Ker-
roksia rakennuksessa on kolme. Rakennuksen alimpaan kerrokseen on sijoitet-
tu suurjännitesähkötila sekä kuivamuuntajatilat. Toinen kerros on kokonaisuu-
dessaan toista sähkötilaa ja ylimpään kerrokseen on sijoitettu automaatio- LVI-
ja taukotilat. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välissä on matala kaapelitila, jota
ei laskettu varsinaiseksi kerrokseksi. Rakennuksen ulkopuolelle on rakennettu
porrastornit. (27.)
KUVA 15. Esimerkkikohteen 3D-malli (27)
Kaikkien palo-osastojen palokuormantiheydeksi oli projektin yhteydessä arvioitu
alle 600 MJ/m2. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välissä olevan kaapelitilan
palokuormantiheydelle tehtiin tarkistusarviointi, koska sen palokuorman arvioi-
tiin olevan suurin. Tehtyjen laskelmien mukaan palokuormatiheys pysyi riittäväl-
lä varmuudella alle 600 MJ/m2, joten projektin yhteydessä tehty arvio osoittautui
oikeaksi.
Esimerkkikohteen kantavien rakenteiden ja palo-osastoinnin vaatimukset ja
kohteeseen suunnitellut ratkaisut käytiin läpi. Rakennus oli määritetty kuuluvan
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paloluokkaan P1 ja sen kantaville rakenteille oli määritetty luokkavaatimus R60
(27). Projektin yhteydessä toteutetut osastointiratkaisut on esitetty kuvassa 16.
Projektissa tehdyt ratkaisut todettiin palomääräysten ja -ohjeiden mukaisiksi
kaikilta muilta osin, paitsi LVI-tilan osastoinnin merkinnän suhteen.
KUVA 16. Sähkö- ja LVI-tilan palo-osastot (27)
Havaittiin, että toteutettujen palo-osastointien lisäksi ylimmän kerroksen LVI-
tilan osastoinnin merkitseminen arkkitehtipiirustuksiin ja muihin paloteknisiin
dokumentteihin oli jäänyt tekemättä. Suomen rakentamismääräyskokoelman
osan E7 perusteella LVI-tila olisi täytynyt osastoida vähintään luokan A1-s1, d0
-rakennustarvikkeista tehdyllä EI60-rakenteella, sillä LVI-tila palvelee useita eri
palo-osastoja.
LVI-tilan seinät oli merkinnän puuttumisesta huolimatta toteutettu Ruukin
SPA100-paneeleilla, joilla EI60, A1-s1, d0 -vaatimus täyttyy. Lisäksi ilmanvaih-
tohormit oli osastoitu EI60-vaatimuksen mukaisesti. Osastoinnin merkitseminen
kaikkiin dokumentteihin olisi tärkeää, jotta esimerkiksi työmaalla ei tulisi epäsel-
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vyyttä toteutettavista osastoinneista. Kuvassa 17 on esitetty paksummalla pis-
tekatkoviivalla puuttuva LVI-tilan palo-osastoinnin merkintä.
KUVA 17. Esimerkkikohteen ylimmän kerroksen palo-osastointi
Esimerkkikohteessa oli projektin yhteydessä pystytty lieventämään rakenteille
rakentamismääräysten perusteella asetettuja vaatimuksia. Esimerkkikohde oli
kiinteästi yhteydessä suureen tuotantolaitokseen ja tilat haluttiin erottaa kah-
deksi eri paloluokkaan kuuluvaksi rakennukseksi, jotta koko laitosta ei täytynyt
luokitella paloluokkaan P1 kuuluvaksi. Rakennusten väliin täytyi tehdä EI-M
120-vaatimuksen mukainen palomuuri taulukon 5 mukaan. Tästä vaatimuksesta
oli voitu kuitenkin pelastusviranomaisten hyväksynnällä joustaa ja rakenne oli
toteutettu EI120-rakenteena. Vesikatolla EI120-osastointia oli lisäksi ulotettu
vesikaton suuntaisesti 5 metrin matkalle molemmin puolin seinää (kuva KUVA
16). EI120-vaatimus aiheutti kuitenkin sen, että kyseisen linjan kantavat raken-
teet tuli tehdä luokan R60 sijasta luokkaan R120. (27.)
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5.2 Kantavien rakenteiden palomitoitus
5.2.1 Lähtökohdat
Teräsrakenteiden palomitoitusta varten tehtiin Mathcad-ohjelmistolla laskenta-
pohjat, joiden avulla pystytään tekemään palomitoitus teräspalkille, -pilarille, tai
-siteelle. Laskentapohjilla saatiin laskettua teräsrakenteen lämpötila suojaamat-
tomana sekä palosuojattuna, rakenteen käyttöasteet palotilanteessa ajan het-
kellä 0, suojaamattomana palotilanteessa sekä palosuojattuna palotilanteessa.
Myös rakenteiden kriittiset lämpötilat saatiin iteroitua laskentapohjien avulla.
Esimerkki laskentapohjalla tehdystä pilarin palomitoituksesta on esitetty liittees-
sä 2.
Esimerkkikohteen teräsrakenteiden palomitoituksessa käytettiin apuna aiemmin
kohteen rakennesuunnittelussa tehtyä rakennelaskentamallia. Malli oli tehty
Robot Structural Analysis –ohjelmistolla. Laskentamallista saatiin selville raken-
teiden dimensiot sekä kuormitukset palotilanteessa, joita käytettiin hyväksi
Mathcad-laskennassa. Teräsrakenteille tehtiin myös vertailulaskelmat Robot
Structural Analysis –laskentaohjelmistolla.
Esimerkkikohteesta tehtiin palomitoituslaskelmat 200x120x10 putkipilareille,
yhden kantavan linjan 250x250x12,5 putkipilareille, kaikille seinä- ja kattositeille
sekä primäärikattopalkeille. Mitoitetuille rakenneosille oli määritetty paloluokka-
vaatimukseksi joko R60 tai R120. Laskelmat tehtiin sekä Mathcad- että Robot-
ohjelmistoilla. Laskennassa selvitettiin, kestävätkö rakenteet ilman palosuojaus-
ta. Lisäksi kaikille rakenneosille selvitettiin kriittinen lämpötila ja palosuojauksen
vaatineille rakenneosille määritettiin tarvittava suojauspaksuus.
Rakenteille, joita tarkasteltiin tässä insinöörityössä, oli määritetty projektin yh-
teydessä suojausmateriaaliksi Promatect -H -palonsuojalevy. Lisäksi
200x120x10 putkipilarit oli tilan puutteen vuoksi määritetty suojattavaksi Novat-
herm 4Fre -palosuojamaalauksella. Maalinvalmistaja ei ollut ilmoittanut tarvitta-
via lämpöteknisiä ominaisuuksia, joten maalin paksuuden mitoitusta ei voitu
tehdä Mathcad- tai Robot-laskennalla.
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5.2.2 Palosuojauslaskelmien tulokset
Tehtyjen palosuojauslaskelmien tulokset on esitetty liitteen 1 taulukossa.
Eri työkaluilla tehtyjen mitoitustulosten vertailu
Mathcad- ja Robot-laskelmilla saatujen kriittisten lämpötilojen erot olivat osassa
tapauksista suuria, pahimmillaan 120 °C. Tämä johtui siitä, että Robot-
ohjelmisto käytti kriittisen lämpötilan laskennassa yksinkertaistettua menetel-
mää ja Mathcad-laskennassa otettiin huomioon myös rakenteiden stabiilius.
Lisäksi Robot-laskelmilla ei saatu määritettyä kriittisiä lämpötiloja kattopalkeille.
Mathcad- ja Robot-laskelmilla saadut suojauspaksuuksien arvot vastasivat hy-
vin toisiaan. Pientä eroa esiintyi pilarien ja palkkien paksuuksissa, joiden osalta
Mathcad-laskennalla saadut paksuudet olivat joissakin tapauksissa noin 5 mm
Robot-laskennalla saatuja arvoja suurempia. Nämä erot johtuvat Mathcad-
laskennassa tehdyistä yksinkertaistuksista.
Promatect-levyvalmistajan taulukoista ja laskurista saatuja suojauspaksuuksia
vertailtaessa havaittiin, että taulukoista saadut paksuudet olivat usein paljon
suurempia kuin laskurilla saadut vastaavat paksuudet. Tämä johtui siitä, että
laskurin avulla pystyttiin huomioimaan erilaiset kriittisen lämpötilan arvot, kun
taas taulukot oli annettu vain yhdelle kriittisen lämpötilan arvolle.
Laskurilla saadut paksuudet olivat puolestaan lähellä Mathcad- ja Robot-
laskennalla saatuja paksuuksia. Laskuripaksuuksien määrittämisessä käytettiin
Mathcad-laskelmien antamia kriittisen lämpötilan arvoja.
Palkkien ja pilareiden taulukoidenmukaiset suojauspaksuudet olivat suurimmil-
laan 25 millimetriä laskettuja suojauspaksuuksia suuremmat. Sen sijaan lasku-
rilla saadut paksuudet olivat monessa tapauksessa samoja kuin lasketut pak-
suudet. Rakenneosissa, joissa eroa tuli, oli ero suurimmillaan vain 12 mm.
Seinä- ja kattositeillä, joilla rasitukset olivat paljon pienempiä kuin palkeilla ja
pilareilla, taulukko- ja laskuripaksuudet olivat kaikkiaan paljon suurempia kuin
tarkemmin laskemalla saadut paksuudet. Taulukkomitoitus antoi suurimmillaan
suojauspaksuudeksi 40 mm rakenteille, joille ei tarkemman laskennan mukaan
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olisi tarvinnut lainkaan suojausta. Laskuri antoi taulukoita pienempiä paksuuk-
sia, mutta myös laskurin mukaan saatiin esimerkiksi 15 mm:n suojaus rakenne-
osille, joille ei laskennan mukaan olisi tarvittu lainkaan suojausta.
Laskettujen suojauspaksuuksien vertailu toteutettuihin paksuuksiin
Vertailtaessa esimerkkikohteeseen aiemmin määritettyjä suojauspaksuuksia
opinnäytetyössä saatuihin paksuuksiin havaittiin, että rakenteiden toteutettu
suojaus oli joiltakin osin varmalla puolella. Ylimitoitettua suojauspaksuutta oli
määritetty joillekin seinäsiteille.
Seinäsiteille esimerkkikohteen toteutuksen yhteydessä oli määritetty 20 ja 30
millimetrin suojauspaksuuksia. Yli puolet seinäsiteistä olisi Mathcad- ja Robot-
laskelmien mukaan kestänyt kokonaan ilman suojausta. Myös suojauksen vaa-
tineet siteet olisivat kestäneet kevyemmällä suojauksella kuin oli aiemmin mää-
ritetty.
Palkkien ja pilareiden osalta ylimitoitusta ei ollut tehty. Toteutetut suojauspak-




Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia palosuunnitteluohje Pöyryn rakennesuunnit-
telijoiden käyttöön. Ohjeen avulla suunnittelija pystyy tarkistamaan kaikki raken-
teiden suunnitteluun vaikuttavat palomääräykset ja -ohjeet samasta dokumen-
tista. Tavoitteena oli myös, että ohjeen avulla suunnittelija pystyy arvioimaan
osastoivien rakenteiden ja teräsrakenteiden palosuojauksen vaatimuksia. Li-
säksi tavoitteena oli perehtyä teräsrakenteiden palomitoitukseen sekä selvittää
esimerkkikohteen teräsrakenteille palosuojauksien paksuudet.
Opinnäytetyössä laadittiin ohjeeseen tiivis kokonaisuus teollisuusrakennusten
palosuunnittelusta rakennesuunnittelijan näkökulmasta. Työssä käytiin läpi tuo-
tanto- ja varastorakennusten rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita. Pa-
losuunnitteluohjeeseen kirjattiin ohjeet rakennuksen paloluokan, kantavien ra-
kenteiden luokkavaatimusten sekä osastoinnin vaatimusten määrittämiseen.
Osastoinnin suunnittelun tueksi koottiin oleellisimpia vaatimuksia eri materiaa-
leilla toteutetuista osastoivista rakenteista. Lisäksi ohjeeseen sisällytettiin oh-
jeistus teräsrakenteiden palomitoitukseen ja palosuojauksen suunnitteluun. Eri
palosuojatuotteista ja -menetelmistä kirjattiin myös oleellisimpia tietoja ja huo-
mioon otettavia asioita.
Ohjeesta tuli laaja, johtuen lukuisista palosuunnittelussa huomioon otettavista
yksittäisistä seikoista, vaikka ohje rajattiin käsittelemään vain kantavien raken-
teiden ja osastoinnin suunnittelua. Laajuuden vuoksi ohjeeseen tiivistettiin pal-
jon tietoja taulukoituna ja kuvien avulla esitettynä, jolloin ohjetta saatiin luetta-
vammaksi ja selkeämmäksi. Lukijan aikaa pyrittiin säästämään muotoilemalla
ohje siten, että tiedot ovat helposti löydettävissä.
Tulevaisuudessa palosuunnitteluohjetta voidaan laajentaa esimerkiksi betoni- ja
liittorakenteiden palomitoituksen ohjeistukseen. Lisäksi poistumisturvallisuutta ja
savunpoistoa koskevat vaatimukset voidaan lisätä ohjeeseen tulevaisuudessa.
Kantavien rakenteiden mitoituksen osalta tarkasteltiin teräsrakenteiden palomi-
toitusta ja -suojausta esimerkkikohteen avulla.  Esimerkkikohteen teräsraken-
teille tehtiin palomitoitus ja laskettiin tarvittavat suojauspaksuudet. Esimerkki-
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kohteen teräsrakenteille oli aiemmin määritetty Pöyryllä palosuojaukset ja opin-
näytetyössä saatuja tuloksia verrattiin näihin arvoihin. Tarkemmilla laskelmilla
saatuja arvoja myös verrattiin palosuojamateriaalivalmistajan mitoituslaskurilla
ja taulukoiden perusteella saatuihin paksuuksiin. Opinnäytetyön sivutuotteena
syntyivät laskentapohjat, joiden avulla voidaan tehdä palomitoitus ja suojaus-
paksuuden määritys teräspilarille, -palkille ja -siteelle.
Esimerkkikohteelle tehdyn mitoituksen perusteella voitiin todeta, että tarkem-
malla laskennalla olisi saavutettu jonkin verran säästöä palosuojauksen raken-
nuskustannuksissa aiemmin tehtyyn mitoitukseen verrattuna. Tarkempi palomi-
toitus vei kuitenkin paljon aikaa, sillä jokainen rakenneosa mitoitettiin yksitellen
ja suojauspaksuus määritettiin jokaiselle rakenneosalle erikseen. Tarkemmista
laskelmista saadut arvot olivat myös niin lähellä palosuojatuotevalmistajan las-
kurilla saatuja arvoja, että ero ei merkittävästi lisännyt palosuojamateriaalin tar-
vetta. Lisäksi tarkempiin laskelmiin tarvittavia tietoja palosuojatuotteiden lämpö-
teknisistä ominaisuuksista oli heikosti saatavilla.
Suunnittelun tuottavuuden kannalta tehokkaimmaksi tavaksi teräsrakenteiden
palosuojauspaksuuden määrittämiseen osoittautui mitoitustaulukoiden tai -
laskureiden käyttö. Taulukoita käytettäessä tulee huomioida, että taulukot otta-
vat huomioon rakenteen kriittisen lämpötilan sekä poikkileikkaustekijän. Muutoin
tulokseksi saadaan ylimitoitettuja paksuuksia. Rakenteilla, joiden stabiiliutta ei
tarvitse huomioida, kriittisen lämpötilan selvittämiseen tehokkain keino on Ro-
bot-laskenta. Rakenteilla, joiden stabiilius tulee ottaa huomioon, täytyy kriittinen
lämpötila iteroida esimerkiksi Mathcad-laskennalla.
Jokaisen teräsrakenneosan yksitellen mitoittaminen ei suurissa kohteissa ole
tehokasta eikä tarkoituksenmukaista. Mitoitusprosessia voitaisiin tehostaa esi-
merkiksi jaottelemalla teräsprofiilit ryhmiin käyttöasteiden mukaan. Joka ryh-
mästä mitoitettaisiin vain eniten rasitettu rakenneosa ja palosuojauspaksuus
määräytyisi sen perusteella muille saman ryhmän profiileille. Näin säästytään
suurilta suojauspaksuuksien ylimitoituksilta.
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Poikkileikkaustekijä  suojaamattomalle terässauvalle, SFS-EN 1993-1-2, taulukko 4.2.
(rakenneputkille ja hitsatuille profiileille valmiita taulukoita):
Poikkileikkaustekijä, suojatulle terässauvalle  (PLTS), SFS-EN 1993-1-2 taulukko 4.3:
fy 355MPa:= R 120:=




4× mm4:= Wy 812.9 10
3× mm3×:= Wz 812.9 10
3× mm3:=
Iz 10161 10
4× mm4:= Wpl 975.2 10
3× mm3:=
Lcr.y 4.0m:=




















Suojaamattoman profiilin lämpötilan kehitys




Missä ksh on poikkileikkaustekijän arvo kun
poikkileikkausta käsitellään kotelona
Vakioita:
Teräksen tiheys Stefan-Boltzmannin vakio
Kuljettumisen lämmönsiirtymiskerroin Palon säteilykerroin






































ra 7850:= s 5.67 10
8-×:=
ac 25:= ef 1.0:=





















Mikäli sauvan PL-luokaksi saadaan 4, lasketaan sauvan kestävyys käyttämällä tehollista pinta-
alaa ja taivutusvastusta. Lujuutena käytetään palotilanteen pienennettyä lujuutta
Tehollisen pinta-alan ja taivutusvastuksen laskennassa käytetään normaalilämpötilan lujuutta ja
kimmokerrointa, mutta palotilanteen pienennettyä -arvoa.
Pienennystekijät suojamaattomalle profiilille
Myötölujuuden pienennystekijä (SFS-EN 1993-1-2, taulukko 3.1)
Kimmokertoimen pienennystekijä (SFS-EN 1993-1-2, taulukko 3.1)































































PLLp1 1= PLLp2 1=
e
ky.q 0.031= fy.q ky.q fy× 11.053 MPa×=:=





Ajan hetkellä t = 0 Käyttöaste ajanhetkellä t = 0
Ajan hetkellä t = R Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Nurjahduskestävyys y-akselin suhteen
NurjahduskäyräAjan hetkellä t = 0
Käyttöaste ajanhetkellä t = 0
Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Ajan hetkellä t = R





















Nb.y.Rd cy A× fy×
1
g m.1















Ajan hetkellä t = 0
Nurjahduskäyrä
Käyttöaste ajanhetkellä t = 0
Käyttöaste ajanhetkellä t = RAjan hetkellä t = R
Taivutuskestävyys
Y-suunnassa
Käyttöaste ajanhetkellä t = 0Ajan hetkellä t = 0










Nb.z.Rd cz A× fy×
1
g m.1





Nb.z.Rd.fi cz.fi A× ky.q× fy×
1
g m.fi



















Ajan hetkellä t = 0 Käyttöaste ajanhetkellä t=0
Ajan hetkellä t = R Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Leikkauskestävyys
Ajan hetkellä t = 0
Käyttöaste ajan hetkellä t = 0
Koska lämpötila oletetaan tasaiseksi koko poikkileik-
kauksessaAjan hetkellä t = 0
Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Yhdistetty taivutus ja puristus
ks. SFS-EN 1993-1-2, kuva 4.2

















































Ajan hetkellä t = 0
Suojaamaton rakenne ajan hetkellä t = R
KRIITTINEN LÄMPÖTILA hetken t=0 hyväksikäyttöasteen  mukaan, kun
stabiliutta ei oteta huomioon
Palosuojattu rakenne
Palosuojatun teräsrakenteen lämpötilan kehitys:


































Myötölujuuden pienennystekijä (SFS-EN 1993-1-2, taulukko 3.1)
Kimmokertoimen pienennystekijä (SFS-EN 1993-1-2, taulukko 3.1)
Suojatun profiilin kestävyyden tarkistus
Puristuskestävyys (suojattu)
Ajan hetkellä t = 0 Käyttöaste ajanhetkellä t = 0
Ajan hetkellä t = R Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Nurjahduskestävyys (suojattu)
 Y - suunnassa





















ky.q.s 0.844= fy.q.s ky.q.s fy× 299.731 MPa×=:=















Ajan hetkellä t = 0 Käyttöaste ajanhetkellä t = 0
Ajan hetkellä t = R Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Nurjahduskestävyys (suojattu)
 Z-suunnassa Käyttöaste ajanhetkellä t = 0
Ajan hetkellä t = R
Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Taivutuskestävyys (suojattu)
Y -suunnassa
Ajan hetkellä t = 0 Käyttöaste ajanhetkellä t = 0
Ajan hetkellä t = R Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Z -suunnassa
Ajan hetkellä t = 0 Käyttöaste ajanhetkellä t = 0
Ajan hetkellä t = R Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Nb.y.Rd 3.24 10
6´ N= m0.y.Nb 0.432=
Nb.y.Rd.fi.s cy.fi A× ky.q.s× fy×
1
g m.fi




m0.z.Nb 0.432=Nb.z.Rd 3.24 10
6´ N=
Nb.z.Rd.fi.s cz.fi.sA× ky.q.s× fy×
1
g m.fi























Käyttöaste ajan hetkellä t = 0Ajan hetkellä t = 0
Ajan hetkellä t = R Koska lämpötila oletetaan tasaiseksi koko poikkileik-
kauksessa
Käyttöaste ajanhetkellä t = R
Yhdistetty taivutus ja puristus (suojattu)
Ajanhetkellä t = R
MAKSIMIKÄYTTÖASTEET
Ajan hetkellä t = 0
Suojaamaton rakenne ajan hetkellä t = R
Palosuojattu rakenne ajan hetkellä t = R
Vpl.Rd 1.148 10
6´ N= m0.V 8.713 10
3-´=
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61 JOHDANTO
Tähän dokumenttiin on koottu tuotanto- ja varastorakennuksien rakenteellista
paloturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet sekä ohjeistusta niiden tulkintaan.
Ohjeistus on rajattu käsittelemään kantavia rakenteita ja osastointia.
Teollisuusrakennuksen palosuunnittelu voidaan tehdä alla olevassa ja tämän
dokumentin sisällön mukaisessa järjestyksessä. Tässä ohjeessa esitettyjen asioiden
lisäksi teollisuusrakennusten palosuunnittelussa tulee ottaa huomion savunpoistoon
liittyvät seikat sekä henkilöiden poistumisturvallisuus palon sattuessa. Kantavien
rakenteiden osalta tässä ohjeessa käsitellään vain teräsrakenteiden palomitoitusta ja -
suojausta koskevia asioita.
Teollisuusrakennusten palosuunnittelu (kuva 1):
1. Rakennuksen paloluokan määrittäminen ja paloluokkaan vaikuttavien lähtötietojen
määrittäminen → yleisvaatimustaso rakennuksen rakenteille
2. Rakenteiden vaatimusten määritys:
o Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset (R-vaatimukset)
o Osastointitavat → osastoiden sijainnit ja osastoivien rakenteiden
luokkavaatimukset (EI-vaatimukset)
o Palon leviämisen rajoittaminen rakennuksesta toiseen →
palomuurirakenteet
o Pintamateriaalien ja rakennustarvikkeiden vaatimukset → sisä- ja
ulkopuoliset pinnat
3. Osastoivien rakenteiden toteutus → käytettävissä olevat rakennetyypit
o Osastoivat rakenteet ilman palomuurivaatimuksia
o Palomuurirakenteet
o Huomioon otettavat yksityiskohdat: Aukot, läpiviennit, ulotukset
4. Kantavien rakenteiden palomitoitus (tässä ohjeessa käsitelty vain teräsrakenteiden
palomitoitusta)
5. Kantavien rakenteiden palosuojaus tarvittaessa (tässä ohjeessa käsitelty vain
teräsrakenteiden palosuojausta)
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7KUVA 1 Teollisuusrakennusten palosuunnittelu
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82 RAKENNUKSEN PALOLUOKAN MÄÄRITTÄMINEN
2.1 Rakennuksen paloluokka
Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan: P1, P2 ja P3. Näistä luokka P1 on
vaativin. Kantavien rakenteiden ja osastoinnin luokkavaatimukset ovat sitä
korkeammat mitä vaativamman paloluokan rakennuksesta on kysymys.
Taulukossa 1 on esitetty tyypillisten teollisuusrakennusten karkea jako paloluokkien
mukaan. Rakennuksen paloluokka voidaan määrittää kuvan 2 kaavion avulla.
TAULUKKO 1 Rakennusten jakautuminen paloluokkiin tyypillisissä teollisuuskohteissa
KUVA 2 Rakennuksen paloluokan määräytyminen [1]
Alemman paloluokan rakennus on edullisempi toteuttaa. Taulukosta 2 nähdään, että
mitä vaativampi rakennuksen paloluokka on, sitä pidempään tulee rakenteiden kestää
paloa. Tämän takia rakennusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon seikat, joilla
voidaan mahdollisesti vaikuttaa rakennuksen paloluokan määräytymiseen. Rakennus

















9eri paloluokkiin kuuluviksi. Tällöin joko toisen tai molempien osien paloluokasta
saadaan vähemmän vaativa kuin rakennuksella yhtenäisenä olisi.  [2]
TAULUKKO 2 Rakenteiden maksimipalonkestoajat vaativimmissa tapauksissa eri
paloluokkien mukaan [2], [3]
2.2 Tarvittavat lähtötiedot
2.2.1 Käyttötapa
Rakennuksen käyttötapa, eli minkälaisia toimintoja rakennuksessa pääasiassa on.
Käyttötavat on luokiteltu Suomen rakentamismääräyskokoelman osan E1 seuraaviin
ryhmiin: asunnot, kokoontumis- ja liiketilat, majoitustilat, hoitolaitokset, autosuojat,
työpaikkatilat sekä tuotanto- ja varastorakennukset.  Teollisuusrakennukset ovat
tuotanto- ja varastointirakennuksia.
Rakennuksen sisällä olevien tilojen käyttötarkoitukset (esim. prosessitilat, varastot,
sosiaalitilat jne.) ja niiden sijainnit rakennuksessa tulee tietää, koska tilojen
paloturvallisuusvaatimukset, jotka on esitetty kohdassa 3, muuttuvat
käyttötarkoituksen mukaan.
2.2.2 Palovaarallisuusluokka
Teollisuusrakennukset jaetaan palovaarallisuusluokkiin 1 ja 2 (palovaarallisuusluokka
2 vaarallisempi). Rakennuksen päätoiminta määrittää palovaarallisuusluokan.
Tavanomaiset teollisuuskohteet kuuluvat useimmiten palovaarallisuusluokkaan 1.
Esimerkkejä eri teollisuusalojen palovaarallisuusluokittelusta on esitetty taulukossa 3.
TAULUKKO 3 Esimerkkejä eri palovaarallisuusluokkiin kuuluvista toiminnoista
Palovaarallisuusluokkaan 1 kuuluvat toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen
palovaara. Tällaisia ovat toiminnat, joissa
- kerrallaan käsiteltävien raaka-aineiden määrä on pieni
- käsitellään kosteita raaka-aineita
Kantava
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- käsitellään tai varastoidaan palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on yli 55 °C
- käsitellään tai varastoidaan höyryjä tai pölyjä, jotka ovat vain rajoitetuissa määrin
palovaarallisia. ([3], s. 5.)
Palovaarallisuusluokkaan 2 kuuluvat toiminnat, joissa voi esiintyä räjähdysvaara tai
joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara. Tällaisia ovat esimerkiksi toiminnat,
joissa
- syntyy höyryjä tai hienojakoisia pölyjä, jotka yhdessä ilman kanssa voivat
muodostaa räjähtävän/ helposti syttyvän seoksen
- käsitellään herkästi syttyviä ja nopeasti lämpöä luovuttavia aineita
- käsitellään tai varastoidaan palavia nesteitä, joiden leimahduspiste on alle 50 °C
- käsitellään räjähdysaineita tai aineita jotka voivat syttyä itsestään esimerkiksi
ilman, veden kitkalämmön tai tärähdyksen vaikutuksesta [3].
Kohdesuojaus ja -osastointi
Jos yksittäiset palovaarallisuusluokkaan 2 kuuluvat palovaaralliset tuotantokohdat
kohdesuojataan tai ympäröidään vähintään A2-s1, d0 – luokan tarvikkeista
valmistetuilla EI60 -rakenteilla, voidaan rakennuksen palovaarallisuusluokaksi valita
1. Tällaisia tuotantokohtia ovat esim. pölyn- ja purunpoistojärjestelmien suodattimet ja
siilot, kuljetuslinjat ja muut vastaavat pienehköt palo- ja räjähdysvaaralliset tilat. [3]
2.2.3 Kerrosluku
Kerroslukuun lasketaan mukaan kaikki maanpinnan yläpuolella olevat kerrokset,
joissa on rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Koneiden ja laitteiden
huoltoon tarkoitettuja avonaisia hoito- ja ritilätasoja tai varastoparvia ei yleensä pidetä
kerroksina (esimerkiksi kattilarakennuksen ritilätasot). [3]
Pääosin yksikerroksisessa tuotanto- ja varastorakennuksessa saa olla toisessa
kerroksessa tiloja, jotka oleellisesti liittyvät rakennuksen toimintaan. Tällaisia ovat
tilat, joiden käyttötapa on sama kuin alemassa kerroksessa tai tilat palvelevat
rakennuksen toimintaa (esim. toimisto- ja sosiaalitilat). Toisen kerroksen kerrosala ei
saa olla yli 200 m2 tai yli 15 % koko rakennuksen kerrosalasta. [3]
2.2.4 Korkeus ja pinta-ala
Rakennuksen palotekninen korkeus on julkisivupinnan ja vesikaton leikkausviivan
korkeus maan pinnasta. Tarvittaessa lasketaan nurkkapisteiden korkeuksien keskiarvo.
Pinta-ala lasketaan kuten huoneistoala.
2.2.5 Suojaustaso
Suojaustaso tarkoittaa rakennuksessa olevan ensisammutuskaluston ja
palohälytinjärjestelmän tasoa.
Tuotanto- ja varastorakennuksille suojaustasoja on kolme, joista taso 1 on heikoin.
Suojaustasojen laitteistovaatimukset on esitetty taulukossa 4. [3]
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TAULUKKO 4 Suojaustasot [3]
Valitsemalla suojaustaso korkeammaksi voidaan palo-osastoinnin suurimpia pinta-
aloja kasvattaa. Suojaustasolla on myös joissakin tapauksissa vaikutusta rakennuksen
paloluokkaan. [5]
2.2.6 Henkilömäärä
Rakennuksessa oleskelevien henkilöiden määrä.
Mikäli rakennuksessa on eri käyttötaparyhmiin kuuluvia tiloja, tulee turvallisuustasoa
E1 ohjeen mukaan tarkastella kokonaisuutena. Käytännössä tämä voidaan tehdä
jakamalla käyttötavan suunniteltu henkilömäärä ko. käytön suurimmalla sallitulla
henkilömäärällä. Tämä jakolasku tehdään kaikille eri käyttötapa ryhmiin kuuluville
tiloille. Saadut osamäärät lasketaan yhteen ja mikäli summa pysyy noin yhdessä




Yleensä kohteen pääsuunnittelija määrittää rakenteiden paloturvallisuusvaatimukset
yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa. Teollisuuskohteissa vaatimuksista yleensä
sovitaan asiakkaan ja muiden suunnittelualojen kanssa yhteistyössä, jonka jälkeen
vaatimukset hyväksytetään viranomaisilla. Tässä osiossa esitettyjä vaatimuksia
voidaan tiukentaa tai lieventää tapauskohtaisesti rakennusvalvonnan ja/tai
pelastusviranomaisten sekä asiakkaan hyväksynnällä.
3.1 Palokuorman tiheyden määrittäminen
Rakennuksessa olevien palokuormien tiheydet tulee tietää/määrittää, jotta rakenteiden
vaatimukset voidaan määritellä.
Palokuormalla tarkoitetaan vapautuvaa kokonaislämpömäärää, kun palotilassa oleva
aine palaa kokonaan. Palokuorma koostuu tilan irtaimistosta sekä kantavista,
jäykistävistä, osastoivista ja muista rakennusosista.
Palokuormaryhmät ovat: Alle 600 MJ/m2, 600 - 1200 MJ/m2 ja yli 1200 MJ/ m2.
Palokuorma määritetään käyttötavan perusteella tai laskemalla. [2]
Teollisuusrakennuksissa käyttötavan perusteella määrittely ei yleensä sovellu
palokuorman määrän määrittelemiseen. Vain varastotilat voidaan suoraan luokitella
ryhmään yli 1200 MJ/ m2.
Palokuorman tiheyden laskentaa varten tulee selvittää palo-osastossa olevien palavien
aineiden laatu ja määrä sekä palo-osaston pinta-ala. Palokuorman tiheys voidaan
laskea kaavalla 1. [4]
ݍ௙ = ଵ୅ ∗ ∑ (ܪ௨௜ ∗ ݉௜)௜ KAAVA 1
Jossa
ܣ on palo-osaston pinta-ala [m2]
ܪ௨௜ on materiaalin ominaislämpöarvo [MJ] (ks. liite 3)
݉௜ on materiaalin massa [kg]
Palavat aineet jaotellaan niiden lämpöarvojen mukaan. Materiaalien
ominaislämpöarvoja on esitetty liitteen 3 taulukossa.
Teollisuusrakentamisessa palokuormaa aiheuttavat pääasiassa käsiteltävät ja
varastoitavat materiaalit, sähkökaapelit ja muut sähkölaitteistot, kuljettimien hihnat,
sekä laitteistojen moottori-, hydrauli- ja vaihteistoöljyt.
3.2 Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset
Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset määritetään taulukon 5 mukaan.
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TAULUKKO 5 Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset [2], [3]
Taulukossa esitettyjä lievennyksiä enintään 2-kerroksisen rakennuksen yläpohjan
rakenteille voidaan toteuttaa, mikäli yläpohjan lämmöneristeenä käytetään A2-s1, d0 -
luokan eristettä (palamatonta), jatkuva sortuminen on estetty ja palo-osastointi on
tehty määräysten mukaan. [1]
Lisäksi yli kaksikerroksisen P1- luokan rakennuksen ja 3-8 kerroksisen P2-luokan
rakennuksen uloskäytävien porrassyöksyjen ja -tasanteiden tulee täyttää taulukon 6
mukaiset luokkavaatimukset.
TAULUKKO 6 Porrastasanteiden ja -syöksyjen luokkavaatimukset  [2]
Osastoivaa rakennetta tukevat pilarit ym. rakenneosat tulee myös palosuojata. Kun
osastoivan rakenteen luokkavaatimus on korkeampi kuin kantavalle rakenteelle
annettu, määräytyy kantavan rakennusosan luokkavaatimus osastoinnin vaatimuksen
mukaan. Esimerkkitilanne esitetty kuvassa 3, jossa EI30 seinää tukee pilari, jonka
luokkavaatimus määräytyy seinän palonkestoajan mukaan.
Paloluokka P1 P2
Kerrosluku Yli 2 3-8
Palokuorma
– Alle 600 MJ/m2 R30 R30
– Yli 600 MJ/m2 R60 R60




KUVA 3 Esimerkki: Pilari osastoivassa seinässä
Lisäksi monikerroksisessa rakennuksessa ylempien kerrosten kantavien rakenteiden
luokkavaatimus voi nostaa alempien kerrosten rakenteiden luokkavaatimusta, jotta
rakennus ei sortuisi. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on esitetty kuvassa 4.
KUVA 4 Esimerkki: Ylemmän kerroksen vaatimusten vaikutus alempiin kerroksiin
3.3 Palo-osastointi
Tuotanto- ja varastorakennuksissa palo-osastointi toteutetaan ensisijaisesti pinta-
alaosastointina ja sitä täydennetään käyttötapa- ja kerrososastoinnilla. [3]
Palo-osastointia suunniteltaessa on oleellista tietää, millä perusteella osastoiva rakenne
tehdään. Rakenteiden luokka- ja materiaalivaatimukset vaihtelevat osastointitavasta
riippuen (taulukko 7). Osastoivien rakenteiden luokkavaatimuksia kuvataan
seuraavilla merkinnöillä
- E – tiiviys
- I – eristävyys
- M – iskunkestävyys palotilanteessa (ts. palomuuri).
Numeroarvo kirjainmerkinnän perässä tarkoittaa palonkestävyysaikaa minuutteina.
PALOSUUNNITTELUOHJE LIITE 3/14
15
TAULUKKO 7 Osastointitavan perusteella määräytyvät rakenteet
HUOM! Erityyppisiä tiloja erottavien osastoivien rakenteiden suunnittelussa täyttyy
ottaa huomioon kummankin puolen vaatimukset. Suurempi vaatimus on aina
määräävä.
3.3.1 Pinta-alaosastointi
Suurimmat sallitut osastojen koot pinta-alaosastoinnissa on esitetty taulukossa 8.
TAULUKKO 8 Pinta-alaosastojen suurimmat sallitut koot [1]
Taulukon 8 merkintä ”harkinnan mukaan” tarkoittaa käytännössä suurimman osaston
pinta-alan rajoittamista enintään kolminkertaiseksi suojaustason 2 palo-osastoon
nähden [5]. Varastointitilan vapaan sisäkorkeuden ylittäessä 6 m, osaston
maksimipinta-ala lasketaan kertomalla vastaava taulukkoarvo suhteella 6/h [1].
Pinta-alaosastoinnin luokkavaatimukset
Pinta-alaosastoja rajaavat rakennusosat tehdään taulukossa 9 esitettyjen vaatimusten
mukaan.







3.3.2 Käyttötapa- ja kerrososastointi
Käyttötapaosastointi: Käyttötavaltaan toisistaan poikkeavat tilat esimerkiksi
palveluosastot, sosiaalitilat, prosessitilat sekä erilaiset varastot erotetaan osastoinnilla.
Samassa käyttötaparyhmässä toisistaan palokuormaltaan eroavat tilat erotetaan myös
osastoinnilla. [3]
Myös rakennuksen toiminnan kannalta elintärkeät tilat on suositeltavaa osastoida
taulukon 10 vaatimusten mukaan. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi
varavoimakonehuoneet, ATK-keskukset sekä suurteollisuuden ja voimalaitosten
valvomot. Lisäksi erityiskäyttöisten ja vaarallisten tilojen osastointi tulee tehdä
kyseisiä tiloja koskevien määräysten mukaan. Listaus näistä tiloista ja niitä koskevista
määräyksistä on esitetty liitteessä 1. [3]
Kerrososastointi: Rakennuksen eri kerrokset, ullakko ja kellarikerrokset muodostavat
yleensä omat palo-osastonsa. Kerrososastointia ei tarvita yksikerroksisessa
rakennuksessa, jossa on kooltaan alle 50 m2 tiloja toisessa kerroksessa. Lisäksi
osastointia ei välttämättä tarvita jos toisessa kerroksessa olevat tilat ovat
- samaa käyttötapaa kuin alemmassa kerroksessa
- kooltaan alle 200 m2 ja alle 15 % rakennuksen kokonaiskerrosalasta. [2]
Käyttötapa- ja kerrososastoinnin luokkavaatimukset
Käyttötapa- ja kerrososastointia toteuttavien rakennusosien luokat määräytyvät
taulukon 10 mukaan.
TAULUKKO 10 Käyttötapa- ja kerrososastointia toteuttavien rakenteiden
luokkavaatimukset [2]
3.3.3 Sähkö- ja muuntajatilojen osastointi
Muuntajatilat osastoidaan taulukon 11 mukaisesti.
TAULUKKO 11 Muuntajatilojen osastointi [6]
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Jos muuntamoon tulee useampia muuntajia, tulee jokainen yli 1000 kVA muuntaja
osastoida erikseen.
Sisätiloihin aukeavien ovien palonkeston oltava muuntajatiloissa vähintään 60 min.
Suoraan ulos aukeavat ovet oltava palamatonta materiaalia. [6]
Suurjännitesähkötilat osastoidaan taulukon 10 mukaan. [6]
3.3.4 Muut osastointiperusteet
Uloskäytävät
Uloskäytävästä muodostetaan yleensä oma palo-osasto taulukon 10 vaatimusten
mukaan. Lisäksi uloskäytävien porrassyöksyt ja -tasanteet tulee tehdä vähintään A2-
s1, d0- luokan rakennustarvikkeista. [2]
Ullakot ja yläpohjan ontelot
Ullakot ja yläpohjan ontelot osastoidaan korkeintaan 1600 m2 osastoiksi  P1-  ja  P2-
rakennuksissa. Lisäksi ullakot ja yläpohjan ontelot on jaettava korkeintaan 400 m2
osiin. [2]
- P3-paloluokan rakennuksissa ullakoiden ja yläpohjan onteloiden osastointi
toteutetaan yleensä alapuolisten osastojen mukaan.
- P2- ja P1 -luokan rakennuksissa
o ullakko muodostetaan yleensä omaksi palo-osastoksi tekemällä
alakattorakenteesta osastoiva
o yläpohjan ontelo toteutetaan omana palo-osastona vain jos alakaton tulee
estää palon leviäminen osastosta toiseen.
Ullakon ja yläpohjan osastoiville rakenteille on annettu luokkavaatimus EI30. Ullakon
ja yläpohjan ontelon palo-osaston osiin jakavien rakenteiden vaatimus on EI15. [2],
[8]
Suuret kattopinnat
Suuret kattopinnat on jaettava korkeintaan 2400 m2 osiin jos katteen materiaali ei ole
vähintään luokkaa A2-s1, d0 tai BROOf. Kattopinta täytyy jakaa osiin joko pysty- tai
vaakasuorilla palokatkoilla. Katkot on pyrittävä sijoittamaan alapuolisten osastoivien
seinien kohdalle. Vaakasuuntainen palokatko voidaan toteuttaa joko 5 m leveällä
suojakiveyskaistalla, betonilaatoituksella/valulla tai metallipintaisella pintakermillä
(kuva 5). Pystysuuntainen palokatko voidaan toteuttaa väh. 500 mm korkealla ja 100
mm leveällä palamattomista materiaaleista tehdyllä ja suojapellitetyllä katkolla. Katko
voidaan pellityksen sijaan päällystää metallipintaisella kermillä (kuva 6). [9]
KUVA 5 Vaakapalokatkot vesikatolla [9]
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KUVA 6 Pystypalokatkot vesikatolla [9]
IV-konehuoneet
IV-konehuoneet osastoidaan taulukon 12 mukaan silloin kun IV-laitteisto palvelee
useampia palo-osastoja. IV-laitteistoa palvelevat toiminnot (esim. sähkö- ja
automaatiokeskukset) saavat olla IV-konehuoneessa. [10]
TAULUKKO 12 IV-konehuoneen osastointivaatimukset [11]
Katolla sijaitsevan IV-konehuoneen seinät tulee osastoida 300 mm korkeudelle jos
vesikattorakenteissa ei ole käytetty vähintään A2-s1, d0-luokkaisia tarvikkeita. Mikäli
kuvan 7 mukainen 4 metrin etäisyys ei täyty, tulee IV-konehuoneen seinä tai
korkeamman osan seinä tehdä osastoivaksi taulukon 12 mukaan. [11]
KUVA 7 IV-konehuone katolla, jossa korkeuseroja [11]
Rakennuksen






EI 30 EI 30
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3.4 Palon leviämisen rajoittaminen rakennuksesta toiseen
Silloin kun palomuuri ei ole pinta-alaosastointia toteuttava rakenne luokkavaatimus
palomuurille määräytyy taulukon 13 mukaan. Rakennuksen eri osat voidaan luokitella
eri paloluokkiin kuuluviksi, mikäli palon leviäminen osastosta toiseen on estetty
palomuurilla. Palomuuri tulee tehdä kaikissa P1-luokan rakennuksissa ja 3-8
kerroksisissa P2-luokan rakennuksissa A1-luokan rakennustarvikkeista. [2]
TAULUKKO 13 Palomuurien luokkavaatimukset [2]
Kun rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, täytyy palon leviämistä
rakennuksesta toiseen rajata palomuurilla tai osastoivilla rakenteilla. Myös
vesikaterakenteiden tulee olla palamattomia (A1 tai A2-s1, d0 –rakennustarvikkeita).
[2]
Ulkotiloissa olevat muuntajat
Ulosasennettaville muuntajille on annettu etäisyysvaatimuksia taulukon 14 mukaan.
TAULUKKO 14 ulkona olevien muuntajien etäisyysvaatimukset [7]
Lähekkäin olevat muuntajat erotetaan toisistaan osastoivalla seinällä (EI60). Kun
muuntamo on lähellä toista rakennusta, käytetään EI120 seinää joko muuntamon
seinänä tai lähellä olevan rakennuksen seinänä. [7]
Kaavamääräykset
Kaavassa voidaan esimerkiksi määrätä rakennus tehtäväksi tontin rajaan kiinni, jolloin
rakennusten välinen etäisyys on alle 8 m ja rakenteille voi tulla palomuurivaatimuksia.
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3.5 Rakennustarvikkeiden luokitus ja pintamateriaalien vaatimukset
Rakennuksissa käytettäville rakennustarvikkeille on asetettu vaatimuksia, joissa
otetaan huomioon tarvikkeiden vaikutus palon syttymiseen ja leviämiseen sekä savun
ja palavien pisaroiden muodostuminen palossa. Tarvikkeet on näiden ominaisuuksien
perustella jaettu luokkiin, joita kuvataan merkinnöillä A1, A2, B, C, D, E ja F sekä
lisämääreillä s1, s2 ja s3 ja d0, d1 ja d2. Merkintöjen selitykset on esitetty taulukossa
15 ja esimerkkejä näiden luokkien rakennustarvikkeista taulukossa 16. Suomessa ovat
käytössä luokat A1; A2-s1, d0; B-s1, d0; B-s2, d0; C-s2, d1; D-s2, d2. [2]
TAULUKKO 15 Rakennustarvikkeiden luokat [2]
TAULUKKO 16 Rakennustarvikkeiden paloluokitusesimerkkejä
3.5.1 Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset














Vaikutus palon syttymiseen ja leviämiseen
Palavien pisaroiden tai osien tuotto ei täytä d0 eikä d1 vaatimuksia
Savuntuotto
Palavien pisaroiden muodostaminen
Savuntuotto on erittäin vähäistä
Savuntuotto on vähäistä
Savuntuotto ei täytä s1 eikä s2 vaatimuksia
Palavian pisaroita tai osia ei esiinny
Palavat pisarat tai osat sammuvat nopeasti
Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan paloon
Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu
Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu
Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon rajoitetusti
Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyväksyttävissä
Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen palossa on hyväksyttävissä
Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole määritetty
A1
A2 -s1, d0
B Kipsilevyt (esim. Knauf KH 13, KL 15), Palosuojattu puu
B -s1, d0 Sementtilastulevy
-s2, d0 Palosuojatut/pinnoitetu vanerit
C Palosuojattu puu




F XPS-eristeet, EPS-eristeet, muovi, paperi
HUOM! Paloluokitellussa rakenteessa käytettävien tuotteiden paloluokitus tarkistettava valmistajalta
Kivi, Betoni, Tiili Lasi, Teräs, Paroc-eristeet (ilman pinnoitetta)
Sementtikuitulevyt, Kipsikartonkilevyt (esim.Gyproc GN 13),
Ruukki Paneelit
Huokoinen puukuitulevy, Puukuitueristeet, XPS-eristeet, EPS-
eristeet





TAULUKKO 17 Sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset [2]
Sähkötilojen pintavaatimukset
Sähkötiloissa katto- ja seinäpintojen on oltava vähintään luokkaa B-s1, d0. [7]
IV-konehuoneiden pintavaatimukset
Lattiat ilmanvaihtokonehuoneissa tulee tehdä luokan DFL -s1 tarvikkeista. [11]
P2- ja P3-luokan rakennuksissa IV-konehuoneen sisäpuolisten seinä- ja kattopintojen
luokkavaatimus on B-s1, d0. [11]
3.5.2 Ulkopuolisten pintojen luokkavaatimukset
P1 luokan rakennuksen ulkopinnat oltava yleensä luokkaa B-s1, d0. Ulkopinnoilla
tarkoitetaan tässä ulkoseinän ulkopintaa, tuuletusraon ulkopintaa ja tuuletusraon
sisäpintaa. P2- ja P3- luokan rakennuksissa ulkopintojen luokkavaatimus on yleensä
D-s2, d2. Katteet tulee tehdä luokan BROOF(t2) tarvikkeista, joita ovat esimerkiksi




- Palovaarallisuusluokka 1 Seinät D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2, d2
Katot D-s2, d2 B-s1, d0 D-s2, d2
Lattiat DFL-s1 DFL-s1 -
- Palovaarallisuusluokka 2 Seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0
Lattiat A2FL-s1 A2FL-s1 A2FL-s1
Uloskäytävät Seinät ja katot A2-s1, d0 A2-s1, d0 B-s1, d0
Lattiat DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1
Ullakot ja kellarit
- Käyttöullakot Lattiat A2FL-s1 DFL-s1 DFL-s1
- Käyttämättömät ullakot
ja ontelot Yläpohjan yläpinta B-s1, d0 B-s1, d0 -
- Kellaritilat yleensä Seinät ja katot C-s2, d1 B-s1, d0 D-s2, d2
Lattiat DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1
- Teknisen huollon tilat Seinät ja katot B-s1, d0 B-s1, d0 B-s1, d0
Lattiat DFL-s1 DFL-s1 DFL-s1




4 OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN TOTEUTUS
4.1 Rakenteet ilman palomuurivaatimusta
4.1.1 Sandwich-paneelit
Sandwich-paneeleilla voidaan toteuttaa osastoivia rakenteita luokkaan EI240 saakka.
Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon suurimmat sallitut jännemitat, jotka valmistaja
on antanut jokaiselle paneelityypille. Sandwich-paneelien saumojen ja liittymien
tiivistykset sekä kiinnikkeiden suojaus toteutetaan valmistajan ohjeiden mukaan.
Paroc-paneelit ja Ruukin SPA-paneelit kuuluvat luokkaan A2-s1, d0. [12]
Taulukossa 18 on esitetty Paroc-paneelien vaaditut paksuudet ja suurimmat sallitut
jännemitat paloluokitelluille seinille ja sisäkatoille. [12]





Betonisille osastoiville seinille annetut vähimmäispaksuudet on annettu taulukoissa 19
ja 20. Taulukoiden vähimmäispaksuuksia voidaan pienentää 10 % jos käytetään
kalkkipitoisia kiviaineksia. Seinän vapaan korkeuden ja seinän paksuuden suhde saa
olla korkeintaan 40 (h/b ≤ 40). [13]
TAULUKKO 19 Ei-kantavien osastoivien betoniseinien vähimmäispaksuuksia [13]
TAULUKKO 20 Kantavien osastoivien betoniseinien vähimmäispaksuuksia [13]
Paikallavalulaatat
























REI 30 100/10* 120/10* 120/10* 120/10*
REI 60 110/10* 120/10* 130/10* 140/10*
REI 90 120/20* 140/10* 140/25 170/25
REI 120 150/25* 160/25 160/35 220/35
REI 180 180/40 200/45 210/50 270/55
REI 240 230/55 250/55 270/60 350/60
Luokka-
vaatimus
* tavall isesti standardin EN 1992-1-1 edellyttämä betonipeitteen paksuus on
määräävä.







TAULUKKO 21 Vapaasti tuettujen teräsbetoni- tai jännebetoniumpilaattojen
vähimmäismitat ja keskiöetäisyydet [13]
Valmisosat
Ontelolaattojen palonkesto saadaan taulukosta 22.
TAULUKKO 22 Ontelolaattojen palonkesto [14]
Kuorilaattojen palonkesto saadaan taulukosta 23.

























Tiilestä muurattujen rakenteiden palonkestävyyksiä on esitetty taulukkomuodossa
standardin SFS-EN 1996-1-2 liitteessä B sekä ko. standardin kansallisessa liitteessä.
Suuntaa-antavina ohjeina voidaan pitää taulukossa 24 esitettyjä vähimmäismittoja.
TAULUKKO 24 Tiilestä muurattujen seinien vähimmäispaksuuksia [14]
Leca- kevytsoraharkkoseinien palonkestävyyksiä on esitetty taulukossa 25.
TAULUKKO 25 Leca-kevytsoraharkkojen palonkestoajat [16]
4.1.4 Kipsilevyrakenteet
Kipsilevytetyt rankaseinät voidaan toteuttaa osastoivina rakenteina luokkaan EI120
saakka. Saavutettava palonkesto riippuu käytettävistä levy- ja eristetyypeistä,
levykerrosten määrästä sekä eristeen ja koko rakenteen paksuudesta. Käytettävien
levyjen ja eristemateriaalien palonkesto on varmistettava aina valmistajalta!
Nyrkkisääntöinä osastoivien kipsilevytettyjen rankaväliseinien suunnittelussa voidaan
käyttää seuraavia:
- 1 kipsilevykerros molemmin puolin → EI30
- 2 kipsilevykerrosta molemmin puolin → EI60
- 1 kipsilevykerros molemmin puolin + eriste → EI30/EI60 riippuen eristeestä




Osastoivia vaakarakenteita suunniteltaessa pätevät yllä mainitut periaatteet sillä
erotuksella, että levytyksiä ei tarvita molemmin puolin.
4.2 Palomuurit
Palomuurirakenteet, eli rakenteet, joille on annettu iskunkestävyysvaatimus (M)
toteutetaan pääsääntöisesti betonista tai muurattuna.
Ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen tekemistä palomuureihin tulee välttää. Mikäli
sellaisia kuitenkin joudutaan tekemään, tulee aukkojen palonkestoajan olla sama kuin
muurin palonkestoaika. [2]
4.2.1 Palomuurien toteutus
Kevytsoraharkosta muurattujen palomuurien vähimmäismitat löytyvät taulukosta 25.
Kahi-tiilistä tai poltetuista tiilistä muurattujen palomuurien vähimmäispaksuudet on
esitetty taulukossa 26.
TAULUKKO 26 Tiilirakenteisten palomuurien vähimmäispaksuudet [17]
Betonirakenteisten kantavien palomuurien vähimmäismitat on esitetty taulukossa 27.
Raudoittamattoman ei-kantavan seinän vähimmäispaksuus on 200 mm. [13]
TAULUKKO 27 Betonirakenteisten kantavien palomuurien vähimmäismitat [13]
4.2.2 Palomuurirakenteiden ulotukset
Vesikaton eristeet ja rakenteet tulee katkaista palomuurin kohdalta. Jos yläpohjan
rakennustarvikkeet ovat vähintään luokkaa A2-s1, d0 ei katkoa tarvita. Kun katon






















REI-M 30 140/25 140/25 140/25 140/25
REI-M 60 140/25 140/25 140/25 140/25
REI-M 90 140/25 140/25 140/25 170/25
REI-M 120 150/25 160/25 160/35 220/35
REI-M 180 180/40 200/45 210/50 270/55










yläpuolelle. Tämä pystysuuntainen ulotus voidaan myös korvata riittävällä
vaakakatkolla. Kattoliiton suositus riittävän vaakakatkon ulotuksen pituudeksi on 5 m.
Jos palokuormaa on yli 1200 MJ/m2, tulee ulotuksen olla vähintään 750 mm, eikä
ulotusta voida korvata vaakakatkolla. Periaatteet ulotuksista vesikatolla on esitetty
kuvassa 8. [2], [4], [9]
KUVA 8 Palomuurin ulotus vesikatolla Error! Reference source not found.
Sivusuunnassa palomuuri tulee ulottaa vähintään 100 mm seinälinjan ohi. Mikäli
osastoitavassa tilassa on palokuormaa yli 1200 MJ/m2, tulee ulotusta olla vähintään
750 mm. Ulotukset voidaan tehdä myös seinän suuntaisina, jolloin ulotuksen
vähimmäismitta tulee olla 500 mm molemmin puolin palomuuria. Kun palokuorma on
yli 1200 MJ/m2, tulee seinän suuntaisia ulotuksia käyttää vain tapauksissa, joissa
seinälinjan ohi ulottaminen ei ole mahdollista. Tällöin seinän suuntaisen ulotuksen
vähimmäismitta on 750 mm molemmille puolilla palomuuria. Periaatteet ulotuksista
seinillä on esitetty kuvassa 9. [2], [4]
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KUVA 9 Palomuurien ulotukset seinälinjan ohi tai suuntaisesti [4]
Myös rakennuksen sisänurkka aiheuttaa erityisvaatimuksia palomuurirakenteille (kuva
10). Sisänurkassa oleva palomuuri täytyy ulottaa 4 m seinälinjan ohi nurkan
sisäpuolella. Tämä koskee palomuureja, jotka ovat alle 4 m etäisyydellä sisänurkasta.
Jos nurkka on tylpempi kuin 135 °, palomuuri voidaan tehdä kuten kuvassa 9. [4]
KUVA 10 Palomuuri rakennuksen sisänurkassa [4]
4.3 Osastoivien rakenteiden aukot, läpiviennit ja ulotukset
Osastoivassa rakennusosassa olevien ikkunoiden, ovien ja muiden pienehköjen
luukkujen palonkestoaika on yleensä oltava vähintään puolet ympäröivälle
rakennusosalle määrätystä ajasta. Kun ikkunan tai oven pinta-ala on suurempi kuin 7
m2, suunnitellaan ikkuna tai ovi seinien vaatimusten mukaan. [5], [2]
Silloin kun osastoivan seinän palonkesto on EI15, on ovien ja ikkunoiden oltava myös
luokkaa EI15. Osastoivassa seinässä olevan oven täytyy olla palon sattuessa suljettu.
Palo-ovien tulee olla palon sattuessa itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia tai ne on
varustettava sulkevin laittein. [5], [2]
Paloluokiteltujen ovien ja ikkunoiden asennuksissa on noudatettava valmistajien
antamia ohjeita. Tavallisesti paloluokiteltujen ovien ja ikkunoiden karmien ja seinän
välinen rako tulee tiivistää palamattomalla eristeellä (vähintään luokka A2) tai
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palonsuojauretaanilla. Rako voidaan myös saumata palamattomalla saumamassalla tai
peittää listoilla. Karmiruuvien reiät peitetään tulpilla.
Palokatkon edellytetään kestävän palossa yhtä kauan kuin sitä ympäröivä
rakennusosa. Osastoivien rakennusosien läpi kulkevat putket, kaapelit,
kuljetinlaitteistot yms. tulee tiivistää siten, että tulipalon syttyessä kuumuus,
savukaasut tai liekit eivät pääse leviämään läpivientien kautta. Palokatkot voidaan
toteuttaa erilaisilla palokatkomassoilla, pinnoitetuilla villalevyillä, vaahdoilla sekä
tiiviste-elementeillä. Käytettyjen tuotteiden ja asennusmenetelmien tulee olla
tyyppihyväksyttyjä ja suunniteltavan kohteen palokatkoista tulee laatia
palokatkosuunnitelma. Palokatkosuunnitelmassa on esitettävä rakennuksen
pohjakuvan ja tarvittaessa leikkauskuvien avulla läpivientien paikat ja käytettävät
palokatkoratkaisut. [18]
Kun erikorkuiset erilliset rakennukset tai eri palo-osastoina olevat rakennuksen osat
liittyvät toisiinsa tarvitaan osien erottamiseen osastoivia rakenteita. Osastointi voidaan
toteuttaa joko matalamman osan kattorakenteilla tai korkeamman osan
seinärakenteilla. Tarvittavat ulotukset on esitetty kuvissa 11 ja 12. [4]
KUVA 11 Katon osastoinnin ulotus [4]





Teräsrakenteen palomitoitus voidaan tehdä kuvan 13 kaavion mukaisesti. Ensin
selvitetään rakenteen palotilanteen kuormitus. Vaaditun palonkestoajan, palotilan
lämpötilan ja käytetyn profiilin poikkileikkaustietojen perusteella lasketaan
rakenneosien lämpötilat. Lämpötilojen perusteella saadaan pienennyskertoimet
myötölujuudelle ja kimmokertoimelle. Pienennyskertoimien perusteella lasketaan
rakenneosan kestävyydet. Jos kestävyys ei ole riittävä, täytyy rakenne palosuojata.
KUVA 13 Teräsrakenteen palomitoitus
5.2 Kuormitus palotilanteessa
Palonaikaiset voimasuureet lasketaan palonaikaisilla kuormilla, jotka saadaan kaavan
2 yhdistelystä. Palotilanteen kuormat lasketaan ilman varmuuskertoimia. Määräävän
muuttuvan kuorman ollessa lumi-, jää- tai tuulikuorma käytetään yhdistelykerrointa
ߖଵ,ଵ.  Muissa tapauksissa käytetään kerrointa ߖଶ,ଵ. [19], [20]
ܩ௞,௝ + ܣௗ + ൫ߖଵ,ଵ	ݐܽ݅	ߖଶ,ଵ൯ܳ௞,ଵ + ∑ ߖଶ,௜ܳ௞,௜௜வଵ 	 KAAVA 2
Jossa
ܩ௞,௝ on pysyvän kuorman ominaisarvo
	ܣௗ on onnettomuuskuorman mitoitusarvo
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ߖଵ,ଵ on määräävän muuttuvan kuorman yhdistelykerroin ߖଵ
ߖଶ,ଵ on määräävän muuttuvan kuorman yhdistelykerroin ߖଶ
ܳ௞,ଵ on määräävän muuttuvan kuorman ominaisarvo
ܳ௞,௜ on muun muuttuvan kuorman ominaisarvo
Esimerkki palotilanteen kuormitusyhdistelystä on esitetty tämän dokumentin
kappaleessa 7.
5.3 Lämpötilan kehittyminen
Rakenteiden palomitoituksessa on yleisesti käytetty standardiin ISO 834-1:1999
(testistandardi EN1363-1:2000) perustuvaa standardipalomallia. Palotilan lämpötila
voidaan määrittää myös muita (toiminnalliset, parametrinen ym.) palomalleja
käyttämällä. Tässä ohjeessa käytetään vain standardipaloon perustuvaa palomallia.
Palotilassa olevan kaasun lämpötila on oleellinen tekijä teräsrakenteen palonaikaista
lämpötilaa selvitettäessä. Palotilan lämpötila standardipalossa kehittyy kaavan 3 ja
kuvan 14 mukaisesti. [21]
ߠ௚ = 20 + 345݈݋݃ଵ଴(8ݐ + 1) KAAVA 3
Jossa
ߠ௚ on kaasun lämpötila palotilassa [°C]
20 on alkulämpötila [°C] (normaali huoneenlämpötila)
t on aika [min]
KUVA 14 Palotilan lämpötilan kehittyminen standardipalossa
Teräsprofiilin lämpötilankehitys riippuu palonkestoajasta, palotilan kaasun
lämpötilasta sekä profiilin poikkileikkaustekijästä Am/V (usein käytetty myös
merkintää F/A). Poikkileikkaustekijällä tarkoitetaan teräsosan palolle alttiin pinnan
suhdetta osan tilavuuteen. Kaikilta sivuilta palolle altistettujen profiilien
poikkileikkaustekijöitä on esitetty myös valmistajien profiilitaulukoissa. [21]
Mitä suurempi poikkileikkaustekijän arvo on, sitä nopeammin teräsprofiili lämpenee.
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Teräsprofiilin lämpötilan kehityksen laskemiseen on esitetty kaavat standardissa EN
1993-1-2 kappaleessa 4.2.5. Lämpötilan kehittyminen lasketaan eri tavalla
suojaamattomille ja palosuojatuille profiileille. [21]
Esimerkki teräsrakenteen lämpötilan noususta
Kuvassa 15 on esitetty suojaamattomien ja palosuojattujen teräsputkiprofiilien
200x200x8 ja 200x200x12,5 lämpötilan kehitys 30 minuutin standardipalossa. Profiilit
on altistettu palolle neljältä sivulta. Palosuojauksena esimerkin laskennassa on
käytetty 10 mm Promatect -H –levyä.
Paksumpi suojaamaton profiili lämpiää hitaammin, kuten kuvista käy ilmi. Ero
pienentyy kun palonkestoa lisätään.
Suojaamattomana:
- 15 minuutin palossa lämpötilaero on noin 95 °C
- 30 minuutin palossa ero on noin 50 °C.
- 60 minuutin palossa ero on noin 3 °C
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KUVA 15 Putkiprofiilien lämpötila 30 min palossa
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5.4 Teräsrakenteen kestävyys palotilanteessa
Teräsrakenteen kestävyys palotilanteessa lasketaan standardin SFS-EN 1993-1-2
kohdan 4.3.2 kaavojen ja menetelmien mukaisesti. Laskennassa käytetään kuvan 16 ja
taulukon 28 perusteella saatuja pienennyskertoimia.
Teräksen lujuus alkaa heiketä, kun lämpötila on yli 400 °C. Kimmokerroin alkaa
pienentyä, kun lämpötila on yli 100 °C. Teräsrakenteen palotilanteen lämpötilan
perusteella saadaan pienennystekijät myötölujuudelle ja kimmokertoimelle kuvasta 15
tai taulukossa 28. [13]
KUVA 16 Teräksen lujuuden ja kimmokertoimen pienennystekijät lämpötilan funktiona
[22]
TAULUKKO 28 Teräksen lujuuden ja kimmokertoimen pienneystekijät [22]
Kriittinen lämpötila
Teräsrakenteen kriittinen lämpötila on lämpötila, jossa rakenteen käyttöaste
(palotilanteen kuormituksilla ja kestävyyksillä laskettuna) on yksi. Kun teräsrakenteen
lämpötilaa pysyy alle sen kriittisen lämpötilan, on rakenteen kestävyys riittävä.
Kriittinen lämpötila saadaan selville iteroimalla teräsrakenteen lämpötilojen
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perusteella saatuja lujuuden ja kimmokertoimen pienennyskertoimia lujuuden ja
stabiliteetin tarkistaviin kaavoihin.
Kriittinen lämpötila on aina tapauskohtainen arvo! Mitä pienempi kriittinen lämpötila
on, sitä huonommin profiili kestää palotilanteessa.
Yksinkertaistettu mitoitus
Teräsrakenteen palomitoitus voidaan suorittaa myös yksinkertaistettuna, jos
lämpötilajakauma poikkileikkauksessa on tasainen ja sauvan stabiiliutta ei tarvitse
ottaa huomioon. Yksinkertaistetussa tarkastelussa rakenteen lämpötilan palotilanteessa
on oltava pienempi kuin yksinkertaistetusti saatu kriittinen lämpötila. [21]
Yksinkertaistettu kriittinen lämpötila saadaan kaavojen 4 ja 5 perusteella.
ߠ௔ ,௖௥ = 39,19 ∗ ln ൤ ଵ଴,ଽ଺଻ସ∗ஜబయ,ఴయయ − 1൨ + 482 KAAVA 4
Jossa
ߠ௔ on teräksen lämpötila ajan hetkellä t
μ଴ on hyväksikäyttöaste ajan hetkellä t = 0, μ଴:n arvon tulee olla vähintään
0,013
Hyväksikäyttöaste µ0 lasketaan kaavalla 5. [21]
μ଴ = ா೑೔,೏ோ೑೔,೏,బ KAAVA 5
Jossa
ܧ௙௜ ,ௗ on voiman tai momentin mitoitusarvo palomitoitustilanteessa
௙ܴ௜,ௗ,଴ on teräsrakenneosan vastaava kestävyyden mitoitusarvo palotilanteessa
ajanhetkellä t = 0
5.5 Suojauspaksuuden määritys
Taulukkomitoitus
Palosuojaeristeen paksuus voidaan valita palosuojamateriaalien valmistajien
taulukoista käytetyn profiilityypin, profiilin poikkileikkaustekijän, kriittisen
lämpötilan ja vaaditun palonkestoajan perusteella.
Osalla valmistajista on myös olemassa mitoituslaskureita. Esim. Promatect-levyille
http://promat-calculator.com/.
Oikeaa taulukkoa valittaessa tulee huomioida valmistajien antamat ehdot taulukoiden
käytölle. Esimerkkejä mitoitustaulukoista on esitetty taulukoissa 29, 30 ja 31.
Osa valmistajista antaa mitoitustaulukot, joissa esitetään tietylle palonkestoajalle
paksuudet kriittisen lämpötilan ja poikkileikkaustekijän perusteella (taulukko 29).
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TAULUKKO 29 Novatherm 4FRe -palosuojamaalin mitoitustaulukko
suorakaideputkipilarille kun paloluokkavaatimus on R60
Toiset valmistajat taas antavat taulukoita tietylle kriittiselle lämpötilalle
poikkileikkaustekijään ja vaadittuun palonkestoaikaan perustuen (esim. taulukko 30).
TAULUKKO 30 Paroc FPS 17- eristelevytyksen mitoitustaulukko, kun teräksen kriittinen
lämpötila on  vähintään 450 °C
Osassa taulukoista esitetään suojauspaksuus suoraan tietyn tyyppisille profiileille
tietyllä kriittisen lämpötilan arvolla (taulukko 31).
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TAULUKKO 31 Promatect -H -levyjen mitoitustaulukko, kun kriittinen lämpötila on
vähintään 500 °C ja suojattava profiili on HEA-profiili
Suojauspaksuuden optimointi
Palosuojauksen paksuus voidaan myös optimoida laskemalla, kun tiedetään
käytettävän palosuojamateriaalin tiheys (kg/m3), lämmönjohtavuus (W/mK) ja
ominaislämpökapasiteetti (J/kgK). Optimointi vaatii samanlaista iterointia kuin
kriittisen lämpötilan määrittäminen. Optimoinnissa laskentaan palosuojatun
teräsrakenteen lämpötila, jonka perusteella taulukosta saadaan pienennystekijät
kimmokertoimelle ja myötölujuudelle. Pienennyskerrointen perusteella selvitetään
rakenteen käyttöaste kuten suojaamattoman rakenteenkin mitoituksessa.
Suojauspaksuutta muutetaan kunnes saadaan rakenteelle halutun suuruinen käyttöaste.
[23]
Palosuojauksen paksuus on aina tapauskohtainen arvo!
Suojauspaksuus voidaan määrittää käsinlaskennalla esim. liitteenä olevien
esimerkkilaskelmien avulla. Suojauspaksuus selvittää myös Robot Structural Analysis
-ohjelmalla, kun määritellään käytettävän palosuojamateriaalin ominaisuudet Member
















Teräsrakenne voidaan palosuojata eristämällä, lämmönsitomiskykyä nostamalla sekä
rakenteellisin keinoin. Lämmönsitomiskykyä voidaan nostaa betonoimalla putkipilarit
tai putkiprofiilien vesitäytöllä. Rakenteellinen suojaus voidaan toteuttaa sijoittamalla
rakenteet palotilan ulkopuolelle.
Palosuojaeristys voidaan toteuttaa levyillä, ruiskutteilla ja palosuojamaaleilla.
Käytettävien palosuojatuotteiden tulee olla testattuja ja käyttötarkoitukseensa
hyväksyttyjä. Palosuojatuotteille hyväksynnäksi kelpaa esimerkiksi rakennustuotteen
vapaaehtoisen eurooppalaisen teknisen arvioinnin, eli ETA-arvioinnin, perusteella
myönnetty CE-merkintä. Listat ETA-hyväksytyistä tuotteista on esitetty taulukossa
33.
ETA-hyväksyntädokumenteissa tai valmistajien muissa dokumenteissa annetaan
tuotteen tekniset ominaisuudet, rajoitukset käyttöolosuhteille, soveltuvat kiinnitys- ja
asennustavat sekä taulukot tms. tiedot riittävän suojauspaksuuden määrittämiseen.
ETA-dokumenteissa on käytetty ilmastorasitusluokkien sijasta käyttöluokitusta.
Käyttöluokat ovat taulukon 32 mukaiset. [24]
TAULUKKO 32 ETA-hyväksyttyjen tuotteiden käyttöluokat [24]
Yleisesti voidaan sanoa, että ruiskutteilla ja maaleilla palosuojatut teräsrakenteet
kestävät heikosti mekaanista rasitusta sekä kosteusrasitusta. Tällaiset rakenteet voivat
tarvita palosuojauksen suojaksi esimerkiksi ylimääräisen pinnoitteen tai levytyksen.
Levysuojaus on yleisesti ottaen mekaanisesti kestävämpi ratkaisu, mutta
palosuojalevyjen ominaisuudet vaihtelevat suuresti levytyypistä riippuen.
Taulukossa 33 on esitetty joitakin ETA-hyväksyttyjä palosuojamateriaaleja ja niiden
ominaisuuksia. Tiedot on koottu tuotteiden ETA-hyväksyntädokumenteista sekä
esitteistä.





Kuivat sisätilat, RH alle 85 %
Kosteat sisätilat, RH yli 85 %
Sisätilat ja katetut ulkotilat





Levyillä suojatut profiilit eivät yleensä vaadi esikäsittelyä tai karkeaa puhdistusta
tarkempaa pesua. Levyillä suojatut rakenteet kestävät kohtuullista mekaanista
rasitusta.
Levytyksen kiinnityksessä on noudatettava valmistajien ohjeita. Levyt voidaan
kiinnittää nauloilla, ruuveilla, hitsipiikeillä tai liimaamalla suoraan teräsprofiilin
pintaan. Kiinnitys voidaan toteuttaa myös peltikulmalistojen tai -rankojen avulla.
Korkeita I-profiileja suojattaessa levyjen saumakohtiin voidaan tarvita tukipaloja.
Käytettäessä useampia levykerroksia päällekkäin tulee levyjen saumat limittää. [23]
6.2 Ruiskutteilla suojatut rakenteet
Ruiskutteella suojattavien pintojen tulee olla puhdistettuja. Osa materiaaleista vaatii
lisäksi primer-esikäsittelyn. Pinnan esikäsittelyvaatimukset tarkistettava aina
tuotevalmistajalta.
Ruiskutteiden maksimikerrospaksuudet tarkistettava aina tuotevalmistajalta.
Ruiskutussuojaus suoritetaan vasta työmaalla. Ruiskutteen sisälle tarvitaan tueksi
sinkitty teräsverkko jos eristeen paksuus on yli 45 mm. Rakenne voidaan suojata
profiilin pintaa myötäilemällä tai ruiskuttamalla profiili umpeen. Teräsverkon avulla
profiili voidaan myös koteloida. Mineraalikuituruiskutteet voidaan ruiskuttaa suoraan
vaadittuun paksuuteen. Muut ruiskutteet täytyy ruiskuttaa ohuempina kerroksina ja
kerrosten täytyy antaa kuivua välillä. [23]
Erityisesti ominaispainoltaan kevyiden ruiskutteiden mekaanisen rasituksen kesto on
huono. Lisäksi kevyet ruiskutteet  ovat herkkiä kosteudelle. Ruiskutteiden mekaanista
kestävyyttä voidaan parantaa pinnoittamalla ruiskute. Ruiskutepinta voidaan myös
suojata liimaamalla pintaa lasikuitukangas, rappaamalla pinta kovemmalla
rappauksella tai koteloimalla sopivilla levyillä. [23]
6.3 Palosuojamaalatut rakenteet
Palosuojamaaleilla saavutetaan tavallisesti R30 ja R60 palokestovaatimukset.
Sopivilla maalausjärjestelmien valinnoilla voidaan kuitenkin päästä jopa luokkaan
R120.
Palosuojamaalit kestävät huonosti mekaanista rasitusta sekä kosteusrasitusta ja ne on
tavallisesti tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa (ilmastorasitusluokassa C1/
käyttöluokassa Z2). [25]
Palosuojamaalattavat profiilit on puhdistettava maalivalmistajan ohjeiden mukaan




Sopivilla pohja- ja pintamaalivalinnoilla voidaan palosuojamaalausta käyttää myös
luokkaa C1 kosteammissa olosuhteissa. Maalausjärjestelmän soveltuminen
suunniteltavaan kohteeseen on varmistettava maalivalmistajalta.
Teräsprofiilien palosuojamaalaus voidaan tehdä joko työmaalla tai maalaamossa.
Maalauksen toteutus on helpompaa maalaamossa, mutta hankaluutta aiheuttaa
palosuojamaalien huono mekaanisen rasituksen kesto sekä sää- ja kosteusrasituksen
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kesto. Maalaamossa maalatut profiilit tulee varustaa nostokorvakkeilla sekä suojata
hyvin. Kolhitut ja vaurioituneet maalipinnat tulee paikkamaalata mahdollisimman
pian. [25]
Myös käytettävä liitos vaikuttaa profiilien maalauspaikan valintaan:
- pulttiliitokset → voidaan maalata maalaamossa
- hitsattavat rakenteet → maalataan työmaalla (hitsaus vaurioittaa maalausta). [25]
6.4 Betonoinnilla suojatut pilarit
Taulukossa 34 on esitetty pienimmät poikkileikkausmitat, raudoitussuhteet ja
keskiöetäisyydet betonitäytteisille teräsputkiliittopilareille eri luokkavaatimusten
mukaan. Taulukon arvot riippuvat pilarin kuormitustasosta ߟfi,t. Taulukon käytölle on
annettu seuraavat ehdot:
- putken myötölujuus fy on teräslajista riippumatta 235 MPa
- putken seinämän paksuudesta e huomioidaan korkeintaan 1/25 pienimästä
poikkileikkauksen ulkomitasta b tai d
- betonin lujuutena käytetään normaalilämpötilan arvoa
- huomioon otettava raudoitussuhde on Ac/(Ac+As) ≤ 3 %. [26]
Liitopilarin taulukkomitoitus antaa varmalla puolella olevia ratkaisuja. Lisäksi
ongelmaksi voi muodostua taulukon antaman raudoitusmäärän mahtuminen putken
poikkileikkaukseen. Liittorakenteiden tarkempi mitoitus on esitetty standardissa EN
1994-1-2. [27]
TAULUKKO 34 Teräsputkiliittopilarin palomitoitustaulukko [26]
6.5 Esimerkkipiirustukset
Palosuojatuista teräsprofiileista on tehty mallipiirustuspaketti, jossa on joitakin
tyypillisiä palosuojattuja teräsprofiileja. Palosuojausdetaljit on esitetty liitteessä 4.
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Palosuojauskuvissa ja -ohjeissa täytyy esittää rakenteen paloluokka, käytettävä
suojamateriaali/tuote ja sen vähimmäispaksuus. Palosuojauksen kiinnitys toteutetaan




Esimerkkikohteen rakenteiden vaatimusten määrittäminen ja kantavien
teräsrakenteiden palomitoitus
LÄHTÖTIEDOT
Käyttötapa: sähkö-, muuntamo-, automaatio-, LVI-tilat sekä pieni taukotila
Palovaarallisuusluokka 1: Tiloissa ei esiinny suurta palovaaraa, ei käsitellä tai
varastoida räjähdysaineita, herkästi syttyviä nesteitä, helposti syttyviä höyryjä tai
pölyjä.
Kerrosluku: 3
Korkeus: n. 15 m
Pinta-ala: noin 3 x 260 m2 = 780 m2
Palokuorma: Alle 600 MJ/m2
Suojaustaso: Automaattinen sammutusjärjestelmä (kaasusammutus) → Suojaustaso 3
Henkilömäärä: Alle 50 henkilöä
KUVA 18 Esimerkkikohteen leikkauspiirustus
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KUVA 19 Esimerkkikohteen ylin kerros
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA
Paloluokaksi määräytyy kerrosluvun perusteella P1 (kuva 2).
VAATIMUKSET RAKENTEILLE
Kantavat rakenteet
Kantavien rakenteiden luokkavaatimukseksi tulee R60 (taulukon 5 perusteella).
Osastoivat rakenteet
Taulukon 8 mukaista pinta-alaosastointia ei tarvita, koska kerroksien pinta-alat
pienempiä kuin 3 x 12 000 m2 (kohdan 3.3.1 mukaan).
Kerrokset osastoidaan taulukon luokkaan EI60 (taulukon 10 mukaisesti).
Käyttötavan mukaan osastoidaan muuntajatilat. Osastointien luokkavaatimukseksi
määräytyy EI60 (taulukon 10 perusteella). Muuntajatilojen osastoinnin täytyy täyttää
myös taulukon 11 vaatimukset. Tässä tapauksessa, kun käytettävät muuntajat ovat
kuivamuuntajia, vaatimus on sama kuin taulukon 10 perusteella.
Myös LVI-tila on osastoitava (kohta 3.3.4), sillä IV-laitteisto palvelee useita eri palo-
osastoja. Osastointivaatimus on EI60, A1-s1, d0 -luokan tarvikkeista (taulukko 12).
Lisäksi poistumisen turvaamiseksi uloskäytävät osastoidaan luokkaan EI60 (kohdan
3.3.4 ja taulukon 10 perusteella).
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Palon leviämisen rajoittaminen rakennuksesta toiseen
Koska sähkö- ja LVI-tila on yhteydessä jauhatus- ja kuivatuslaitokseen ja tilat
halutaan erottaa kahteen eri paloluokkaan kuuluviksi osiksi, täytyy niiden väliin tehdä
EI-M 120-vaatimuksen mukainen palomuuri (taulukon 13 mukaan).
Tästä vaatimuksesta voitiin kuitenkin projektin yhteydessä paloviranomaisten
hyväksynnällä joustaa ja rakenne toteutettiin EI120 rakenteena. Vesikatolla EI120-
osastointia ulotettiin vesikaton suuntaisesti 5 m matkalle molemmin puolin seinää.
Linjalla, jossa EI120 rakenne sijaitsee, tulee myös kantavien rakenteiden kestää 120
minuuttia palotilanteessa. Myös kattorakenteen tulee olla EI120 ja kattopalkkien R120
vaatimuksen täyttäviä 5 m matkalle molemmin puolin linjaa kuvan 20 mukaisesti.
KUVA 20 Osastoinnin ulotus EI120 linjan kohdalla yläpohjassa
Pintojen luokkavaatimukset
Sähkötilojen sisäpuolisille seinä- ja kattopintojen luokkavaatimus on B-s1, d0 (kohta
3.5.1, sähkötilat). Kaikille muille tiloille seinä- ja kattopintojen vaatimus on D-s2, d2
(taulukon 17 mukaan). Kaikissa tiloissa lattioiden luokkavaatimus on DFL -s1 (kohta
3.5.1).
Seinien ulkopintojen luokkavaatimus on B-s1, d0. Ja vesikatteen luokkavaatimus on








Esimerkkilaskelmat teräspilarin, -palkin ja -siteen palomitoituksesta sekä
mitoituspohjat löytyvät Pöyryn sisäisistä laskenta- ja suunnitteluohjeista. Laskelmien
tulokset ja vertailua eri tavoin tehtyjen palomitoitusten tuloksista on esitetty
Teollisuusrakennusten palosuunnittelu ja teräsrakenteiden palomitoitus -opinnäytetyön
raportissa [30].
PALOSUUNNITTELUOHJE LIITE 3/47
Erityiskäyttöiset tilat Liite 1
PALOSUUNNITTELUOHJE LIITE 3/48
ETA-hyväksytyt palosuojatuotteet Liite 2
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Materiaalien ominaislämpöarvoja Liite 3
Materiaalien ominaislämpöarvoja MJ/kg [28]
Alla olevassa on esitetty suuntaa-antavia ominaislämpöjen arvoja kaapelimateriaaleille, joiden
avulla voidaan saada arvio kaapelien palokuormista kun kaapelien muovimateriaalien määrät on
arvioitu. Tarkemmat palokuormien arvot täytyy selvittää kaapelivalmistajilta. [29]
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